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Les milieux nordiques disposent généralement de régions très bien exposées au vent
et ces régions semblent idéales pour l'exploitation des éoliennes. Malheureusement, les
problèmes liés au givrage y sont fréquents et ont des sérieuses conséquences sur la
production des éoliennes, leur maintenance et leur durée de vie.
Le givrage, qui est caractéristique des régions au climat froid, est le phémomène
d'accumulation de glace sur les pales des éoliennes. Il est causé par la pluie verglaçante, la
bruine et le brouillard givrant au niveau du sol ou le givrage dans les nuages en altitude, ou
le gel, lorsque l'éolienne est installée à proximité des masses d'eau. Le givrage diminue les
performances aérodynamiques en provoquant des pertes de puissance et par conséquent des
pertes énergétiques.
L'impact du givrage est difficile à quantifier sans essais expérimentaux et simulations
numériques en raison du manque de données réelles sur le terrain. Le coût des essais en
soufflerie étant élevé, une approche par simulations numériques permet de fournir
rapidement des informations sur les pertes de performances aérodynamiques et
énergétiques dans différentes configurations d'éoliennes et de conditions météorologiques.
Combiner des mesures météorologiques nombreuses à des modèles numériques puissants
est essentiel pour évaluer adéquatement l'impact du givre sur le fonctionnement d'une
éolienne et sa production annuelle.
Un modèle numérique, nomé PROICET, est développé pour calculer la production
annuelle d'une éolienne lors de givrage et est présenté dans ce mémoire. Ce modèle, bon
marché et relativement simple, simule la formation de glace sur les pales des éoliennes,
calcule les coefficients de portance et de traînée et les courbes de puissance. Puis, lorsqu'il
est couplé à des scénarios du vent et d'événement givrant, il permet de quantifier les pertes
de production annuelles d'une éolienne induites par la glace. L'originalité de ce modèle
consiste en l'intégration de trois logiciels, à savoir CIRALÏMA, XFOIL et PROPID, avec le
modèle éolien générique, dans un processus séquentiel dans lequel les résultats du premier
logiciel sont les entrées du deuxième et ainsi de suite. Ceci permet d'évaluer les pertes de
performances aérodynamiques, les pertes de puissance et enfin les pertes de production
annuelle d'une éolienne dues au givrage. De plus, c'est la première fois qu'une telle étude
est produite pour prédire numériquement les pertes énergétiques d'une éolienne dues au
givre.
Le modèle éolien générique MEG, intégré dans PROICET, est aussi présenté dans ce
mémoire. Il est une représentation technique de la pale de l'éolienne qui se compose d'un
profil aérodynamique NACA 63-415, d'un angle de calage et d'une distribution de l'angle
de vriîlage et de la corde le long de la pale. Dans la suite, l'éolienne MEG signifie une
éolienne Vestas V80 1.8 MW qui est modélisée en utilisant le modèle éoîien générique.
Les modèles numériques PROICET et MEG sont validés pour l'éolienne Vestas V80
de 1.8 MW non givrée et pour le site de Murdochville (Québec) aux conditions
atmosphériques standards. PROICET a été utilisé pour calculer la production de l'éolienne
MEG lors de précipitations givrantes légères. Des scénarios du vent et du givrage, basés sur
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le site de Murdochville, ont été utilisés pour calculer les pertes annuelles induites par la
glace. Les pertes de performances aérodynamiques et de puissance, induites par la glace,
sont aussi estimées.
Les résultats de PROICET concernant les simulations des coefficients de portance et
de traînée ont montré que les performances aérodynamiques sont globalement détériorées :
les pertes du coefficient de portance ne dépassent pas 30 %, l'augmentation du coefficient
de traînée ne dépasse pas 140 %.
Les résultats de PROICET concernant les simulations de la courbe de puissance ont
montré que la détéoration des performances aérodynamiques conduit à des pertes de
puissance de l'ordre de 3.4 %. Les pertes de puissance calculées pour des vitesses de vent
de 5 m/s à 12 m/s, où l'éolienne est supposée opérer le plus souvent, sont de 1 %.
Les résultats de PROICET concernant les pertes de production annuelles du MEG
sous précipitations givrantes calculées sont faibles, moins de 1 %. Ceci est dû aux
conditions non sévères de givrage qui ont été modélisées et au faible nombre d'heures de
givrage (74h) qui ont conduit à une faible quantité de glace accumulée sur les paies du
MEG (1.33 kg/m au maximum en bout de pale). Les résultats obtenus se comparent avec
ceux disponibles en littérature pour des sites à faible risque de givre mais seulement sous-
estiment les pertes sur le site de Murdochville, caractérisé par des phénomènes plus sévères
de givrage. Ces résultats confirment quand même le bon fonctionnement du modèle
numérique PROICET lors de givrage léger. Par contre les résultats de modèle PROICET ne
permettent pas de conclure que les pertes du site de Murdochville sont insignifiantes, car
les conditions de givrage, simulées numériquement, sont basées sur des événements de
givrage léger observés à une altitude moins élevée que celle à laquelle les éoliennes sont
instalées. Pour avoir les vraies pertes pour ce site il est nécessaire de simuler l'ensemble des
conditions givrantes qui apparaissent durant une année, une partie d'entre elles étant
beaucoup plus sévères que celles simulées numériquement dans ce mémoire.
ABSTRACT
Generally, the northern regions benefit of a high wind potential and are ideal for the
wind turbines operation. Unfortunately, the icing problems are common and have serious
consequences on the wind turbines energy production and their maintenance and service
life.
Icing, which is characteristic of cold regions, is caused by freezing rain, drizzle and
freezing fog at ground level or by clouds at high altitudes, or by frost, when the turbine is
installed near water bodies. The ice accumulation on the wind turbines blades reduces the
aerodynamic performance and results in loss of power and therefore energy.
Impact of ice is difficult to quantify without experimental tests and numerical
simulations due to the lack of real data from the field. The high cost of wind tunnel testing,
conducted to the necessity to develop a numerical approach that can accurately evaluate the
aerodynamic performance degradation and energy losses for different configurations of
wind and weather conditions at lower cost and over a shorter period.
A numerical model, named PROICET, was developed to calculate the wind turbine
annual energy production considering the impact of icing. The model, inexpensive and
relatively simple to use, simulates the ice shape on the wind turbine blades, calculates the
lift and drag coefficients and the power curves. Then, when coupled with wind and icing
scenarios, it allows quantifying the annual production losses due to ice. The originality of
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this numerical model is the combination of three softwares (CIRAUMA, XFOEL and
PROPID) with a wind turbine generic model in a sequential process in which the results of
the first software are the entries of the second and so on. This allows the evaluation of
aerodynamic performance degradation, power loss and wind turbine production losses due
to icing. Moreover, it is the first time such a study is made to predict numerically the wind
turbine energy losses due to icing.
A wind turbine generic model MEG, integrated into PROICET and presented in this
project, is a technical representation of the wind turbine blade which includes a
NACA 63 415 airfoil, a chord, pitch angle and twist distribution along the blade. The MEG
wind turbine has been build starting from the available information about the
Vestas V80 1.8 MW wind turbine.
The numericals models PROICET and MEG are validated for the clean wind turbine
Vestas V801.8 MW on Murdochville's site (Quebec) at the standard atmospheric
conditions. PROICET is used to calculate the annual energy production of the MEG wind
turbine during light precipitation icing. The wind and ice scenarios, based on data mesured
at Murdochville site are used to calculate the annual energy losses caused by the ice. The
loss of aerodynamic performance and power, induced by the light ice, is estimated.
The aerodynamic performance of the MEG wind turbine is generally deteriored by
the light ice: the loss of the lift coefficient is 30 % and the drage coefficient increase by
140 %. The aerodynamic performance deterioration leads to approximately 3.4 % power
loss. The annual energy production of the MEG wind turbine under light icing is estimated
at less than 1 %. This is due to ice conditions, which are not severe, and the low duration of
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icing (74h), which led to a small ice accumulation on the blades (1.33 kg/m maximum).
These results are comparable to the ones available in the literature for the sites at lower risk
of ice. However the real losses in Murdochville, characterized by more severe icing
conditions will be higher. The results validate the functioning of PROICET in light icing.
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CHAPITRE 1
INTRODUCTION
1.1. Contexte du projet
L'énergie éolienne est une source d'énergie utilisée depuis des siècles. En plus de son
exploitation en mer pour faire avancer les bateaux, ce type d'énergie a été exploité sur terre
durant au moins les 3000 dernières années [1]. En effet, des moulins à vent à axe vertical
étaient déjà utilisés dans les hautes terres afghanes, 7 siècles A.C. pour moudre du grain.
Ainsi, dans un premier temps, l'énergie cinétique du vent était uniquement transformée en
énergie mécanique. C'est en 1891 que le Danois Poul Lacour construisit pour la première
fois une turbine à vent générant de l'électricité [2].
Depuis, la technologie des aérogénérateurs a grandement évoluée, ce qui a permis à
l'énergie éolienne de devenir, ces dernières années, une alternative aux sources d'énergie
traditionnelles. Bien que les aérogénérateurs aient atteint une certaine maturité technique, il
leur reste encore une grande marge de progrès technologique à atteindre pour dépasser les
sources traditionnelles. Il n'y a pas de doute que les aérogénérateurs évolueront encore, et
la recherche a un rôle important à jouer dans ce sens [3].
1.1.1. Description des éoliennes à axe horizontal
Les éoliennes à axe horizontal sont mues par les mêmes forces aérodynamiques qui
entrent en jeu dans le fonctionnement d'un aéronef. Les éoliennes modernes sont
automatisées et asservies par des anémomètres et girouettes qui mesurent continuellement
la vitesse et la direction du vent. Lorsque la vitesse est assez élevée pour compenser la
friction du rotor, les mécanismes de commande démarrent réolienne qui produit une faible
puissance. Cette vitesse, appelée vitesse de démarrage, est généralement de l'ordre de
4 m/s, soit la force d'une brise légère. La puissance produite croît rapidement à mesure que
la force du vent augmente. Lorsqu'elle atteint le niveau maximum admissible pour
i'éolienne installée, les mécanismes d'asservissement assurent la régulation à la puissance
nominale. La vitesse du vent à laquelle une machine fournit sa puissance nominale est
appelée vitesse nominale; en général, elle est approximativement de 15 m/s. Si la vitesse du
vent continue à augmenter, le système de commande arrête le rotor pour éviter que des
dommages ne soient causés à I'éolienne. Cette vitesse d'arrêt est généralement de 25 m/s.
Les principales composantes d'une éolienne à axe horizontal sont (Figure 1) :
• un rotor, bipale ou tripale, qui convertit l'énergie du vent en énergie mécanique
par l'entraînement de son arbre ;
• une tour sur laquelle est fixé le rotor et qui est assez élevée pour exploiter les
vents en altitude qui sont plus constants et forts ;
• une fondation solide qui assure la résistance de l'ensemble par grands vents et/ou
dans des conditions de givrage [4] ;
• un multiplicateur (boîte de vitesses), qui relie îe rotor au générateur ;
• une génératrice triphasée ;
• un dispositif d'interconnexion et un système de contrôle qui commande le
démarrage et l'arrêt de réolienne et surveille son fonctionnement.
Figure 1 : Schéma d'une éoîienne à axe horizontal [3], [5]
La turbine peut être à vitesse constante ou à vitesse variable. Les anciens
aérogénérateurs étaient à vitesse constante. Pour ceux-ci, des algorithmes de commande
permettent de contrôler la vitesse de rotation du rotor à chaque instant [3]. Les éotiennes de
dernière génération fonctionnent à vitesse variable. Ce type de fonctionnement permet
d'augmenter le rendement énergétique, de baisser les charges mécaniques et d'améliorer la
qualité de l'énergie électrique produite (tension et fréquence du courant), par rapport aux
éoliennes à vitesse fixe. Les turbines à vitesse variable peuvent produire 8 à 15 % plus
d'énergie que les turbines à vitesse constante, mais elles doivent être dotées d'un
convertisseur d'électronique de puissance pour produire une tension et une fréquence fixe
pour les charges [6].
1.1.2. Production annuelle d'une éolienne
La production annuelle d'une éolienne repose sur la courbe de puissance de
F éolienne, les vitesses de vent et le nombre d'heures de vent durant une année pour un site
proposé. Les détails du calcul de la production annuelle d'une éolienne sont présentés dans
la section 2.2 du chapitre 2, ici nous identifions les éléments les plus importants qui
influencent sa valeur et leur lien avec le phénomène de givrage.
La puissance d'une éolienne est déterminée à partir de son coefficient de puissance,
de la surface balayée par ses pales, de la densité de l'air et de la vitesse du vent au cube. La
puissance dépend principalement de la vitesse du vent, mais est aussi légèrement affectée
par la densité de l'air, cette dernière étant déterminée à son tour par la température et la
pression barométrique ou par l'altitude [7]. Le coefficient de puissance dépend des
caractéristiques des profils aérodynamiques composants la pale, de la vitesse du vent, du
nombre de pales, de leur rayon, de leur angle de calage et de leur vitesse de rotation ([8] et
[9])-
Les vitesses de vent sont représentées par une fonction de distribution qui représente
la probabilité d'avoir une certaine vitesse du vent pendant une période donnée. Le vent
ayant un caractère aléatoire, son analyse est basée sur des méthodes statistiques. Le régime
des vents sur un site se caractérise par la valeur de la vitesse moyenne du vent et les lois
statistiques permettant de représenter sa variation temporelle [10]. Parmi ces lois, la loi de
Weibull est souvent utilisée en génie éolien, car elle représente bien les vitesses du vent
observées à long terme sur un grand nombre de sites [5] et prend en compte l'asymétrie des
données empiriques [11]. Un cas particulier de la distribution de Weibull est la distribution
de Rayleigh. C'est la distribution de la vitesse de vent la plus simple pour représenter les
ressources éoliennes, car elle exige seulement de connaître la vitesse moyenne du vent,
l'asymétrie étant fixée à deux.
Le calcul de la production annuelle est basé sur une vitesse moyenne du vent à la
hauteur du moyeu pour le site étudié. En raison du phénomène de cisaillement du vent, la
vitesse du vent à îa hauteur du moyeu est habituellement plus élevée que celle mesurée à la
hauteur habituelle où sont installés les anémomètres. Pour cette raison une extrapolation
verticale des vitesses du vent mesurées est effectuée, au moyen d'une loi de puissance
appliquée à la hauteur [12].
Si les lois de Weibull et de Rayleigh permettent de déterminer le comportement
statistique de la vitesse du vent dans le temps, la loi de puissance permet de mesurer la
variabilité du vent au même endroit, au même moment mais à des hauteurs différentes.
Le calcul de la production annuelle, basé sur l'intégration du produit entre la
puissance produite par l'éolienne à une vitesse de vent donnée et le nombre d'heures durant
l'année pendant lesquelles le vent souffle à cette vitesse est valable pour des conditions
standards de température et de pression atmosphérique. La production doit être corrigée en
fonction de la pression atmosphérique, des conditions de température et des pertes
inhérentes aux éoliennes telles que les pertes par effet de sillage, les pertes par
encrassement des pales ou résultantes du verglas, les pertes pour causes d'arrêts et les
autres pertes [5],
1.1.3. Exploitation des éoliennes en milieu nordique
En milieu nordique, les basses températures augmentent la densité de l'air. Une
densité d'air plus élevée augmente l'énergie cinétique du vent et par conséquent la
puissance captée par i'éolienne. L'air est par exemple 27 % plus dense à -33°C qu'à +35°C.
La puissance fournie par une éolienne, qui est directement proportionnelle à la densité de
l'air, est donc 27 % plus importante à -33°C qu'à +35°C [13]. Les milieux nordiques
disposent généralement de régions très bien exposées au vent et ces régions semblent
idéales pour l'exploitation des éoliennes. Malheureusement, les problèmes liés au givrage
et aux très basses températures y sont fréquents et ont de sérieuses conséquences sur la
production des éoliennes, leur maintenance et leur durée de vie [14].
La présence de glace sur les pales d'éoliennes diminue considérablement les
performances du rotor. Lors de conditions d'événements givrants, un dépôt de glace se
forme sur les pales (Figure 2), celles-ci perdent leurs caractéristiques aérodynamiques [15],
le couple rotatif s'affaiblit et la puissance électrique fournie par I'éolienne diminue.
Figure 2 : Pales d'éoîienne givrées
Lorsque l'événement givrant est très sévère [13], îa production électrique est
interrompue en raison d'un couple rotatif nui qui conduit à l'arrêt de l'éolienne [14]. Le
Tableau 1 présente un ordre de grandeur des valeurs moyennes annuelles des pertes de
production dues au givrage pour un parc éolien [16]. Les pertes de production dépendent à
la fois de l'intensité, de la longueur et de la fréquence des événements givrants.
Tableau 1 : Pertes de production moyennes annuelles dues au givrage [13], [17]
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Lors d'un événement givrant assez important, la masse de glace accumulée peut
augmenter considérablement le chargement radial sur les pales en raison de la force
centrifuge. Le système de fixation des pales au moyeu doit alors être spécialement
dimensionné pour supporter le surplus de contraintes et éviter tout bris mécanique. Les
éoiiennes peuvent aussi être arrêtées en raison de vibrations trop importantes qui
apparaissent lorsque le dépôt de glace n'est pas réparti uniformément [18]. Ces vibrations
favorisent l'expulsion dangereuse de morceaux de glace [19].
La présence de la glace sur les appareils de mesure d'une éolienne altère également le
fonctionnement de ces appareils. Un anémomètre givré [15] ou une girouette givrée ne sont
pas en mesure de fournir des données cohérentes, le contrôle de l'éolienne devient alors
difficile ou même impossible.
Sur certains sites éoliens à climat très froid (régions nordiques et/ou sites
montagneux), les températures peuvent descendre en dessous des seuils de fonctionnement
de certaines composantes, notamment électroniques, de l'éolienne. Pour éviter tout bris
mécanique, l'huile des boites de vitesses est chauffée régulièrement. Enfin, à très basse
température et pour des vitesses de vent favorable, une éolienne peut paradoxalement se
retrouver en situation de surproduction à cause de la densité de l'air trop élevée. La
génératrice doit alors être dimensionnée pour supporter ce surplus de puissance sans être
endommagée [15].
Certaines adaptations sont obligatoires pour envisager d'exploiter des éoliennes en
milieu nordique. Ces adaptations concernent à la fois la conception mécanique de
l'éolienne (matériaux adaptés aux faibles températures, dimensionnement du moyeu adapté
aux contraintes radiales supplémentaires dues à l'accumulation de glace sur les pales), le
choix des équipements de l'éolienne (appareils de mesures météorologiques chauffés,
boites électriques chauffées, mise en place de systèmes de dégivrage automatisés), et enfin
l'entretien et la maintenance de i'éolienne (dégivrage manuel des paies, remplacement des
pièces brisées ou usées par le froid et le givre, chauffage de l'huile des boîtes de vitesses).
1.2. Problématique
Les milieux nordiques disposent de régions à potentiel éolien élevé.
Malheureusement, les problèmes liés au givrage y sont fréquents : la présence de glace sur
9les pales détériore considérablement les performances du rotor, la puissance fournie par une
éolienne givrée diminue et par conséquent la production annuelle baisse.
Il est difficile de tirer des conclusions générales sur le givrage des éoliennes en
utilisant uniquement des expérimentations en laboratoire et des analyses sur le terrain. D'un
site éolien à l'autre, les conditions météorologiques changent et les éoliennes sont
différentes. Des mesures expérimentales sur des sites particuliers ne sont pas suffisantes
pour quantifier les effets du givrage. Les essais en soufflerie sont le plus souvent
inaccessibles et leur coût élevé. Une approche par simulations numériques sur ordinateur
est indispensable et permet de fournir rapidement des informations sur la perte de
performances aérodynamiques et la perte énergétique dans différentes configurations
d'éoliennes et de conditions météorologiques. Combiner des mesures météorologiques
nombreuses et précises à des modèles numériques performants est essentiel pour évaluer
adéquatement l'impact du givrage sur le fonctionnement d'une éolienne et sa production
annuelle.
Ce travail quantifie numériquement les effets des événements givrants sur les pales
d'éolienne à l'aide d'un simple outil numérique pour la simulation de la formation de glace
sur les pales, le calcul des coefficients de portance et de traînée et des courbes de puissance.
Cette méthode, couplée à un scénario de vent et d'événement givrant, permet de quantifier




L'objectif principal de ce travail est de réaliser un simple modèle numérique, bon
marché, permettant de quantifier les pertes énergétiques d'une éoîienne à axe horizontal
dues au givrage. Le givrage cause des pertes de performances aérodynamiques. Ces
dernières provoquent des pertes de puissance et par conséquent des pertes énergétiques.
L'originalité de ce modèle numérique, nommé PROICET, consiste en l'intégration de
trois logiciels dans un processus séquentiel dont les résultats du premier logiciel sont les
entrées du deuxième et ainsi de suite. Ceci permet d'évaluer les pertes de performances
aérodynamiques, les pertes de puissance et enfin les pertes de production d'une éoîienne
dues au givrage. La particularité de ce modèle numérique consiste dans le choix des trois
logiciels qui se trouvent à la disposition de tout le monde (deux logiciels sont gratuits et
l'accès au troisième est facile). L'ensemble du modèle numérique PROICET est présenté à
la Figure 3.
Le premier logiciel utilisé par PROICET, est CIRALIMA, développé par le
Laboratoire international des matériaux antigivre (LIMA) de l'Université du Québec à
Chicoutimi en collaboration avec le Centre Italiano Ricerche Aerospaziale (CIRA) en
Italie. Il simule les formes de glace accumulée sur la pale d'une éoîienne en fonction des
conditions atmosphériques et météorologiques telles que la vitesse du vent, la température
et la pression de l'air, ainsi que la teneur en eau liquide, le diamètre volumétrique médian
des gouttelettes d'eau surfondue et la durée de la précipitation givrante [20]. Ce logiciel
i l
permet de prédire en 2D la forme des profils aérodynamiques après l'accumulation de glace
et ce pour différentes positions radiales sur la pale.
: Modèle dléoSama génétique <*iE3) ;
Éolienne givrée j - - . - . . - ,
*| d'énetgto j
. «nnuste ,
Éolienne propre j (PRCHCET) j
Figure 3 : Schéma du modèle numérique PROICET
À partir des formes de glace simulées, les coefficients de portance et de traînée des
pales givrée et propre sont calculés avec le logiciel XFOïL. XFOEL est une véritable
soufflerie numérique qui permet de modéliser l'aérodynamique d'un profil en 2D. Une fois
les coefficients de portance et de traînée des pales propre et givrée connus, les courbes de
puissance peuvent être calculées.
À partir des coefficients de portance et de traînée de la pale givrée et du modèle
éoîienne générique MEG, les courbes de puissance de l'éolienne MEG sont estimées avec
le logiciel PROPID, en condition standard d'utilisation (propre) et givré.
Un modèle éoîienne générique MEG est nécessaire car dans la documentation
technique des éoiiennes accessible au publique, il manque souvent certaines
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caractéristiques qui doivent être modéîisées. Ce modèle est une représentation technique de
la pale qui se compose d'un profil aérodynamique, d'un angle de calage et d'une
distribution de l'angle de vrillage et de la corde le long de la pale. Les paramètres du MEG
sont déterminés en fonction de l'éolienne qui doit être simulée.
Finalement, lorsque les courbes de puissance sont couplées à des scénarios de givrage
et de distribution de îa vitesse du vent pour un site donné, les pertes de production
énergétiques d'une éolienne dues au givrage peuvent être quantifiées. Un scénario de vent
et de givre sont utilisés pour représenté le site.
1.3.2. Objectifs spécifiques
Le modèle numérique de production énergétique d'une éolienne à axe horizontal
PROICET doit répondre aux objectifs spécifiques suivants :
• le modèle s'applique au cas général d'une éolienne (givrée ou propre) à axe
horizontal;
• le modèle s'applique au cas d'une éoiienne à pas variable;
• le modèle est valable pour n'importe quel site et n'importe quelle éolienne à
axe horizontal;
• le modèle nécessite que les résultats du premier logiciel soient les entrées du
deuxième et les résultats du deuxième soient les entrées du troisième;
• le modèle doit fournir les résultats intermédiaires comme les formes des
profils givrés, les coefficients de portance et de traînée correspondants, et les
courbes de puissance.
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Le modèle éolienne générique MEG doit répondre aux objectifs spécifiques suivants :
• le modèle s'applique au cas d'une éolienne tripales à axe horizontal;
• le modèle s'applique au cas d'une éolienne à pas variable;
• le modèle est valable pour n'importe quel profil aérodynamique de pale.
Le modèle numérique de production énergétique d'une éolienne à axe horizontal
PROICET et le modèle éolienne générique MEG sont validés pour une éoîienne
Vestas V80 1.8 MW non givrée et pour le site de Murdochviile (Québec) aux conditions
atmosphériques standards1. Les résultats de PROICET permettront l'étude des
performances de l'éolienne Vestas V80 sous conditions de précipitations givrantes.
1.4. Les caractéristiques physiques du givrage et sa modélisation
1.4.1. Le givrage
Le givrage des éoliennes est un problème important qui ne peut être négligé car il est
une source des pertes de production qui peuvent être importantes; il peut causer des
dommages matériels, mettre en danger la sécurité du public, et dans des cas extrêmes
conduire à l'effondrement des éoliennes [21].
Le givrage se produit lorsque l'éolienne est soumise à un hydrométéore givrant
contenant des gouttelettes d'eau à l'état liquide à des températures inférieures au point de
congélation (0°C). De telles gouttelettes d'eau sont nommées surfondues. Elles se
retrouvent souvent en altitude, sous forme de nuages à des températures entre 0°C et- 40°C,
1
 Les conditions atmosphériques standards sont prises au niveau de la mer et correspond à une température de
15°C et une pression barométrique de 101.325 kPa ce qui correspond à une densité de l'air de î .225 kg/m3
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au sol, sous forme de brouillard givrant, de neige mouillée, de bruine ou de pluie
verglaçante. Les gouttelettes d'eau en surfusion vont heurter la surface de l'objet ou la
glace qui le recouvre. Sous l'impact, elles vont geler instantanément ou partiellement, se
fragmenter ou s'unir et former des gouttes de surface plus ou moins grosses. Ces dernières
gouttes vont s'écouler sous forme de ruisselets pour former un film liquide qui va geler
partiellement, alors que la partie liquide continue à s'écouler [22].
Un paramètre fondamental de l'évaluation de l'importance du phénomène de givrage
est la teneur en eau liquide. Elle indique la quantité de gouttelettes d'eau en surfusion
contenue dans un volume d'air donné [21].
Par exemple, la sévérité du givrage des avions est classée en quatre catégories selon
la teneur en eau liquide [21]. Le givrage est considéré comme « trace » lorsque la teneur en
eau liquide est inférieure à 0.1 g/m3; la glace est perceptible en raison d'un taux
d'accumulation légèrement supérieur au taux de sublimation. Il est considéré comme
« léger » lorsque la teneur en eau liquide est comprise entre 0.1 g/m3 et 0.5 g/m3; il devient
alors dangereux si la durée de résidence dans cet environnement est supérieure à une heure.
Il est considéré comme « modéré » lorsque la teneur en eau liquide est comprise entre
0.5 g/m3 et 1.0 g/m3; il devient alors potentiellement dangereux. Il est considéré comme
« sévère » lorsque la teneur en eau liquide est supérieure à i.O g/m3; 0 devient alors très
dangereux. Malheureusement, ces catégories ne sont pas utilisables en éolien car le taux
d'accumulation de la glace n'est pas seulement fonction de la teneur en eau liquide, mais il
est aussi fonction du diamètre de gouttelettes d'eau, de la géométrie et de la vitesse des
gouttelettes d'eau, de la température et de la durée de l'événement [21],
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1.4.2. Types et formes de glace
Deux types de glace se retrouvent principalement dans la nature. Ce sont le givre et le
verglas. Le givre se forme lorsque les gouttelettes d'eau en surfusion gèlent instantanément
en heurtant la surface. Les gouttelettes gèlent l'une sur l'autre, ce qui engendre une surface
rugueuse. Le givre est une glace opaque de faible densité (comprise entre 250 kg/m3, pour
le givre léger, et 850 kg/m3, pour le givre dur [21]). Il est caractérisé par une couleur
laiteuse en raison de la présence des bulles d'air qui restent emprisonnées dans la structure
cristalline durant le rapide processus de solidification [20]. Généralement, le givre épouse
la forme du profil. La Figure 4 présente la forme de glace obtenue par le givre.
Figure 4 : Formation de givre sur un modèle réduit de pale d'hélicoptère [21]
Lorsque les gouttelettes d'eau ne gèlent pas instantanément à l'impact, elles vont
s'unir pour former des gouttes de surface. Ces gouttes vont croître et se solidifier
partiellement. Elles vont s'unir et ruisseler sur la surface du profil sous l'effet des forces
aérodynamiques. Si la teneur en eau liquide est plus élevée, les gouttes d'eau vont s'unir et
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s'écouler sous forme de ruisselets. Si la teneur en eau liquide augmente encore, les
ruisselets vont s'unir et former des films d'eau. La gîace ainsi formée, appelée verglas,
possède une surface très peu rugueuse et une densité de 917 kg/m3 [20]. Le verglas est clair
et transparent en raison de la très faible quantité de bulles d'air emprisonnées à l'intérieur.
Les formes résultantes sont très variables, soit des cornes simple ou double, soit de bec ou
arrondi dus au ruissellement [22]. La Figure 5 présente la forme de giace obtenue par le
verglas.
Figure 5 : Formation de verglas sur un modèle réduit de paie d'hélicoptère [21]
Le givre et le verglas ont des effets négatifs sur les caractéristiques aérodynamiques
mais peuvent être enlevés à l'aide des systèmes antigivrant ou dégivrant. Le verglas a des
conséquences nettement plus sévères que le givre sur les performances aérodynamiques.
Ceci est dû à l'irrégularité et l'asymétrie des formes obtenues par le verglas, ce qui rend
difficile la détermination du profil aérodynamique [22].
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1.4.3. Modèles numériques de givrage
Plusieurs modèles numériques ont été développés pour simuler la formation de glace
(le givrage) sur un profil aérodynamique en deux dimensions afin de prédire le type de
glace, la forme et ia location du dépôt, ainsi que leur effet sur l'aérodynamique des avions
et des hélicoptères en fonction des conditions atmosphériques mesurées. Ils utilisent comme
conditions d'entrée la température et l'humidité relative de l'air, la pression barométrique,
la vitesse de vent, la teneur en eau liquide de l'air (LWC), le diamètre volumétrique médian
(MVD) des gouttelettes d'eau en surfusion et la durée de l'événement, et font des calculs
successifs de l'écoulement autour du profil et des trajectoires des gouttelettes d'eau pour
prédire l'efficacité de collection, la couche limite et les coefficients de transfert, du bilan de
masse et transfert de chaleur à la surface de l'objet pour prédire la masse de glace
accumulée, et des changements de géométrie pour prédire la forme de dépôt de glace. Les
codes validés pour l'aéronautique, en deux dimensions, sont LEWICE développé aux États-
Unis par Wright [23] en 1995, ONERA développé en France par Gent [24] en 1990,
TRAJICE2D développé en Grande-Bretagne par Guffond [25] en 1992, CANICE
développé au Canada (École polytechnique) par Paraschivoiu [26] en 1994, CIRA
développé en Italie par Mingione [27] en 1996, CIRALIMA développé au Québec par G.
Fortin [20] en 2003. Le code FENSAPICE 3D, développé au Canada (Université McGill)
par Habashi [28] en 2002, est le seul qui peut prédire la formation de glace sur un avion en
3D. Ces différents codes sont décrits et comparés plus en détail dans la thèse de doctorat de
G. Fortin [20].
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Lînstitut technique de la recherche en Finlande (Technical Research Institute of
Finland VTT) a développé le code TURBICE pour la modélisation de 1'accretion de glace
sur les pales d'éolienne. La version initiale a été établie en 1992 par Finstand et Makkonnen
[29] et a été amélioré par la suite [30].
Le code CANICE-WT a été développé à l'École polytechnique de Montréal (Canada)
pour la simulation et l'analyse de la formation de glace (givre et verglas) sur les éoliennes à
axe horizontal. Le code est capable de prédire la masse et la forme de glace se déposant le
long d'une pale d'éolienne connaissant la géométrie de l'éolienne, les conditions
d'opération et les conditions atmosphériques [22].
Étant donné que l'accès du code CIRALIMA était facile et que ses résultats sont
fiables et précis comparés aux autres logiciels, ce code est utilisé dans ce travail.
CIRALIMA permet de prédire en 2D la forme des profils aérodynamiques après
l'accumulation de glace, en régime sec (givre) et humide (verglas), et ce pour différentes
conditions atmosphériques et différentes positions sur la pale.
1.4.4. Résultats aérodynamiques des profils givrés
L'un des principaux inconvénients de l'accumulation de glace sur les pales d'éolienne
est la détérioration des propriétés aérodynamiques de la pale, qui se traduit par une
diminution de la portance et un accroissement de la traînée. Plusieurs références traitent de
ce point ([14], [31 - 35]) et leurs résultats sont résumés dans cette section.
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1.4.4.1. Impact de givrage et de la forme du dépôt de glace
L'étude expérimentale de l'impact du givrage sur les propriétés aérodynamiques
d'une pale d'éolienne a débuté il y a cinq ans au Laboratoire international des matériaux
antigivre (LIMA) de l'UQAC, en collaboration avec le Laboratoire de recherche en énergie
éoîienne (LREE) de l'UQAR. C. Hochait [14] a simulé la formation de glace pour deux
régimes d'accrétion, sec et humide, sur une pale d'éolienne dans la soufflerie réfrigérée du
LIMA. La pale était composée d'un profil NACA 63 415 usiné dans une pièce monobloque
d'aluminium 6061-T6 avec une corde de 0.2 m et une largeur de 0.5 m.
Les formes de dépôt de glace obtenues ainsi que la quantité de la masse de glace
accumulée sont présentées à la Figure 6 pour le régime sec (le givre) et à ia Figure 7 pour le
régime humide (le verglas). Il est simple à constater que plus ia position radiale augmente,
plus ia quantité de glace accumulée augmente.
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Figure 6 : Formes de dépôt de glace et masse de glace accumulée à trois positions radiales
sur la pale pour un événement givrant en régime sec (le givre) [14]
Figure 7 : Formes de dépôt de glace et masse de glace accumulée à trois positions radiales
sur la pale pour un événement givrant en régime humide (le verglas) [14]
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Hochart a mesuré expérimentalement, à î'aide d'une balance aérodynamique la
portance et la tramée de ces profils givrés. L'analyse des courbes de coefficients de
portance et de traînée en fonction de la position radiale sur la pale (Figure 8) montre
qu'avec l'augmentation de la position radiale, pour les deux événements givrants, le
coefficient de portance décroît d'environ 27 % et le coefficient de traînée augmente
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Figure 8 : Coefficients de portance et de traînée du profil NACA 63 415, mesurés pour un
événement givrant en régime sec (gauche) et un événement givrant en régime humide
(droite) [14]





























Seifert [31] expliquait en 1992, d'après une étude expérimentale en soufflerie, que la
portance est beaucoup moins perturbée par le givre que la traînée. La traînée subit une
augmentation dramatique sous l'effet de la glace accumulée, ce qui est normal car le design
aérodynamique du profil minimise la traînée et, si !e design est altéré, la performance
aérodynamique décroit.
Des profils de pale dont le bord d'attaque a été recouvert de glace (longueur de glace
de 2.5 à 44 % de la longueur de corde) ont été testés en soufflerie. Les formes simulées
provenaient de moulage de forme de glace sur des pales d'éoliennes givrées. Des données
en deux dimensions de coefficients de portance, traînée et moment ont été obtenues dans
une soufflerie en boucle ouverte pour des angles d'attaque de -10 à 30° (profil en
mouvement et fixe). Les résultats de ces études sont donnés dans plusieurs articles ([32] et
par exemple [33]).
La Figure 9 présente les résultats de Seifert et Richert [32]. Les courbes sont tracées à
partir de résultats expérimentaux. Lors des essais, le nombre de Reynolds était de 630 000
et le profil N AC A 44 î 5 utilisé avait une corde de 225 mm et une largeur de 500 mm.
L'impact des différentes formes de glace peut être comparé avec les courbes du profil
propre et montre bien que la rugosité et la dimension de l'accumulation de glace ont un
effet significatif sur les propriétés aérodynamiques du profil. Il y a une différence notable
entre les formes B et C, respectivement avec un ratio d'accumulation de glace de 22 et
44 % (longueur de glace sur corde).
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Figure 9 : Propriétés aérodynamiques d'un profil NACA 4415 avec différentes formes de
glace [32]
La forme de 1'accretion de glace entre également en jeu. Lorsque la forme de glace
devient trop complexe, il est difficile de prévoir l'évolution des portances et traînées.
Cependant cette figure montre bien que globalement les performances aérodynamiques sont
diminuées et que cette diminution augmente avec l'importance de la glace accumulée.
1.4.4.2. Impact de la rugosité
La formation de glace engendre une surface rugueuse. Rong et Bose [36] ont
démontré que même des faibles dépôts, comme la gelée, peuvent modifier la rugosité de
surface suffisament pour réduire la production d'énergie éolienne d'au moins 20 %.
Les résultats du Laboratoire Ris0 [34] (Figure 10) démontrent la sensibilité du profil
NACA 63 415 aux rugosités. Il compare les coefficients de portance et de traînée du profil
lorsqu'il est lisse et lorsqu'il a été recouvert de différents éléments rugueux. A titre
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d'exemple, la Figure 10 présente les résultats pour le profil propre (Smooth) et avec
l'application du collant antidérapant avec zigzag à 90° (ZZ90°) à différentes positions sur le
profil. La diminution de la portance est visible à partir de 8° d'angle d'attaque.
La rugosité sur le bord d'attaque affecte significativement l'écoulement à partir d'un
angle d'attaque de 8° réduisant ainsi la valeur du coefficient de portance. Toujours sur le
bord d'attaque, la rugosité qui s'étend vers l'extrados diminue davantage le coefficient de
portance et augmente davantage le coefficient de traînée que celle qui s'étend vers
l'intrados. Par ailleurs, plus la rugosité est importante, plus le coefficient de portance
diminue et le coefficient de traînée augmente.
Smooth
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Figure 10 : Coefficients de portance et de traînée du profil NACA 63 415 avec des
rugosités à différentes positions sur le bord d'attaque (0.05/0.10 correspond à une rugosité
sur le nez du profil, s.s. correspond à une rugosité sur l'extrados et p.s. à une rugosité sur
l'intrados) [34]
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En résumé l'ensemble de ces recherches ont démontré que l'accumulation de glace
sur les pales d'éolienne détériore les propriétés aérodynamiques de la pale : îe givrage, ainsi
que la rugosité de surface, diminuent la portance et augmentent la traînée du profil.
1.4.5. Courbes de puissance des éoliennes givrées
Plusieurs articles évoquent les pertes de puissances des éoliennes givrées ([16], [32],
[33], [35] et [37]). Les données chiffrées ne sont pas toujours identiques mais des pertes de
puissance sont observées dès le démarrage de P éolienne givrée (Figure 11, Figure 12 et
Figure 13) et ce, même si la couche de givre est mince.
La Figure 11 présente les résultats de Laakso [16] de îa puissance produite par une
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Figure 11 : Courbes de puissance calculées pour une éolienne de 600 kW à décrochage
aérodynamique [16]
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Le projet WECO (Wind Energy production in Cold climate [13]) utilise les
caractéristiques aérodynamiques estimées en soufflerie pour différentes sections de pale
givrées sur différentes éoîiennes. Par exemple, la Figure 12 présente les résultats de calculs
réalisés pour une éolienne de 500 kW à décrochage aérodynamique avec différentes
quantités de givre sur le bord d'attaque.
Les baisses de production augmentent à mesure que la quantité de glace sur le bord
d'attaque est accrue. Elles sont significativement plus importantes à partir de 14 m/s de
vitesse de vent.
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Figure 12 : Courbes de puissance calculées pour une éolienne de 500 kW givrée [37]
La Figure 13 présente une estimation de la puissance produite selon le type
d'accumulation de glace tel qu'illustré en légende (résultats de Seifert et Richert [32], [33]).
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Figure 13 : Courbes de puissance calculées pour une éolienne de 300kW à pas variable
avec différents types de forme de glace ([32], [33])
Les trois études ci-dessus démontrent que les pertes de production peuvent aller
jusqu'à 50 % et plus de la capacité de l'éolienne pour les plus grandes vitesses de vent.
Pour les plus petites vitesses de vent, les pertes atteignent 20 à 30 %.
1.4.6. Pertes de production annuelle dues au givrage
La Figure 14 présente les résultats obtenus par Seifert et Richert [33] concernant les
pertes de production annuelle dues au givrage d'une éolienne de 300 kW. La durée de
givrage est de un jour à trois mois. Les pertes de production sont directement reliées à la
quantité de glace accumulée sur îa pale ainsi qu'à la durée de l'événement givrant. Lorsque
la longueur de îa glace accumulée sur le bord d'attaque est de 22% de la longueur de la
corde et la durée de l'événement est de 3 mois, les pertes de production sont estimées à
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20 %. Pour une durée d'une semaine les pertes de production sont estimées à 1.5 %. Pour
une longueur de la glace accumulée sur le bord d'attaque de 5% de la longueur de la corde
et une durée de l'événement de 3 mois, les pertes de production sont estimées à 6 %
(Figure 14).
Figure 14 : Pertes de production d'une éolienne de 300 kW, dues au givrage du bord
d'attaque : longueur de glace de 5% (à gauche) et de 22% (à droite) de la longueur de la
chorde [33]
1.5. Contenu du mémoire
La suite de ce mémoire est divisée en quatre chapitres. La théorie relative au modèle
numérique de production énergétique d'une éolienne PROICET est décrite de façon
générale dans le Chapitre 2. Le modèle éolienne générique MEG est présenté au Chapitre 3
où il est validé avec le modèle PROICET aux conditions atmosphériques standards. Au
Chapitre 4 le modèle PROICET est évalué qualitativement en comparant la production de
l'éolienne propre et givrée. Finalement, les conclusions et recommandations sont présentées
aux Chapitre S. Six annexes complémentent les différents chapitres.
CHAPITRE 2
MODÈLE NUMÉRIQUE DE PRODUCTION ANNUELLE D'UNE
ÉOLIENNE À AXE HORIZONTAL
2.1. Introduction
Ce chapitre décrit la théorie relative au modèle numérique PROICET de production
énergétique d'une éolienne. La particularité de ce modèle consiste en l'intégration de trois
logiciels, à savoir CIRALIMA, XFOIL et PROPID, dans un processus séquentiel dans
lequel les résultats du premier logiciel sont les entrées du deuxième et ainsi de suite. Ceci
permet d'évaluer les pertes de performances aérodynamiques, les pertes de puissance et
enfin les pertes de production d'une éolienne dues au givrage. L'originalité de ce modèle
numérique consiste dans le choix de ces trois logiciels, bon marché, qui utilisent des
méthodes numériques simples mais avec une bonne précision.
La production annuelle d'une éolienne repose sur l'agrégation entre la courbe de
puissance de la turbine éoîienne et le nombre d'heures pendant lesquelles le vent souffle à
une vitesse donnée durant l'année. Cette fréquence d'occurrence d'une vitesse de vent
donnée est caractérisée par une fonction de distribution, la distribution de WeibuîL Elle
représente la probabilité d'avoir une certaine vitesse du vent pendant une période donnée.
La courbe de puissance éoîienne est calculée à l'aide du logiciel PROPID. Ce logiciel
nécessite la connaissance des coefficients de portance et de traînée pour les profils propres
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ou givrés. Ces coefficients sont calculés à l'aide du logiciel XFOIL. Les profils givrés sont
obtenus à l'aide du logiciel CÏRALIMA. Les profils givrés sont lissés à l'aide de XFOIL en
ajoutant plus de points ou en augmentant le nombre de panneaux au bord d'attaque du
profil. Le schéma fonctionnel du modèle PROICET est présenté à la Figure 3 du chapitre 1.
2.2. Calcul de la production annuelle d'une éolienne
2.2.1. Calcul de l'énergie extraite par une éolienne
Par définition, l'énergie éolienne est l'énergie cinétique présente dans l'air en
mouvement. La quantité d'énergie produite dépend principalement de la vitesse du vent,
mais elle est aussi légèrement affectée par la densité de l'air, cette dernière étant déterminée
à son tour par la température, la pression barométrique et l'altitude [7]. La théorie de Betz
permet d'expliquer simplement ie processus d'extraction de l'énergie cinétique de l'air qui
traverse une surface S :
1
 " —'* (2-1)
où Vœ est la vitesse du vent en amont (m/s), Cp est le coefficient de puissance de
i'éoîienne (valeur maximaie 0.593), pak est la masse volumique de l'air (kg/m3), et S est la
section balayée par les pales (m2) de rayon R (m). Le coefficient Cp dépend des
caractéristiques des profils aérodynamiques composants la pale, de la vitesse du vent en
amont V», du nombre de pales, de leur rayon, de leur angle de calage PP et de leur vitesse
de rotation. En pratique, des valeurs de Cp 0.45 à 0.5 sont atteintes pour les éoliennes
disponibles actuellement.
31
2.2.2. Production énergétique non corrigée
Le calcul de la production énergétique non corrigée donne l'énergie produite par une
ou plusieurs éoliennes dans des conditions standards1 de température et de pression
atmosphérique. Le calcul repose sur la courbe de production énergétique des éoliennes
présélectionnées et sur la distribution des vitesses du vent à la hauteur du moyeu pour le
site proposé.
2.2.2.1. Distribution de la vitesse du vent
L'analyse de la vitesse du vent sur un site permet d'estimer la capacité de production
de ce dernier. Comme le vent présente un caractère aléatoire, son analyse doit se baser sur
des méthodes statistiques. Le régime des vents sur un site se caractérise par la valeur de la
vitesse moyenne du vent et les lois statistiques permettant de représenter sa variation
temporelle [10].
Parmi ces lois, la loi de Weibull est souvent utilisée car elle représente bien la
fréquence d'occurrence des vitesses du vent observées à long terme sur un grand nombre de
sites [5] et prend en compte l'asymétrie des données empiriques [11]. Dans certains cas, la
distribution de Rayleigh de la vitesse du vent est également utilisée. C'est un cas particulier
de la distribution de Weibull, avec un facteur de forme (décrit ci-dessous) égal à 2.
1
 Les conditions atmosphériques standards de température et de pression correspondent à une température de
15°C et une pression barométrique de 101.325 kPa.
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La fonction de la densité de probabilité de Weïbull représente la probabilité f(V)




k est le facteur de forme, généralement compris entre 1 et 3. Pour une vitesse
moyenne du vent donnée, un faible facteur de forme indique que la distribution
des vitesses du vent est relativement large de part et d'autre de la moyenne, alors
qu'un facteur de forme élevé indique que la distribution des vitesses du vent est
relativement étroite de part et d'autre de la moyenne. Pour une vitesse moyenne
du vent donnée, un faible facteur de forme conduira normalement à une
production d'énergie plus élevée [5] (Figure 15) ;
C, en m/s, est le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle est directement
proportionnel à la vitesse moyenne sur le site et une grande valeur de C dénote
un site avec un potentiel énergétique éolien élevé (Figure 15).
Le facteur d'échelle est calculé à partir de l'équation suivante ([5] et [38]) :
où:
• Vmoy est la valeur moyenne de la vitesse du vent ;
Test la fonction gamma, définie [38] comme : F(x) = f exp(-t)tx~ldt.
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Figure 15 : Distribution de la vitesse du vent et de l'énergie correspondante pour différents
couples de paramètres de la distribution de Weibull [39]
Un cas particulier de la distribution de Weibuil est la distribution de Rayleigh où le
facteur de forme k est égale à 2. C'est la distribution de la vitesse de vent la plus simple
pour représenter la ressource éolienne, car il exige seulement la connaissance de la vitesse
moyenne du vent. Donc elle recourt à un seul paramètre et est établie par l'équation (2-4)














Figure 16 : Exemple de la distribution de Rayleigh pour différents vitesses moyennes [38]
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Dans le cas de Rayieigh le facteur T(l+i/&) a la valeur de Jtj2 = 0.886 [40]. Donc,
l'expression C=Vmo/0.886, permet de calculer le facteur d'échelle.
L'analyse de deux paramètres, C et k, qui caractérisent la loi de Weibull, est à
l'origine de nombreuses études (par exemple [41-44]). En effet, ces deux paramètres qui
dictent la manière dont la vitesse du vent varie statistiquement durant une période donnée,
sont caractéristiques de chaque site et permettent d'estimer la production d'énergie éoîienne
sur ce site.
2.2.2.2. Courbe d'énergie
La quantité totale d'énergie produite par une éoîienne, dans une gamme de vitesses
moyennes annuelles du vent, peut être obtenue en intégrant la courbe d'énergie (Figure 17
en bas).
Courbe «te putesaaw <h» raéro^to&s&Byr








vtasss tSu venta» mis
Figure 17 : Processus de calcul de la production annuelle non corrigée d'une éoîienne [45]
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Cette courbe est définie comme le produit entre la courbe de puissance et la fonction
de densité de probabilité de Weibull ou Rayleigh ([5], [45]). Chaque point de la courbe
d'énergie E(V) est calculé par :
E<y)=Atmj><y).f<y) (2-5)
où P(V) est la puissance de l'éoîienne à la vitesse du vent V obtenue à partir de la
courbe de puissance, Atan est la durée d'une année, à savoir 8760 h, ttf(V) est la fonction de
densité de probabilité de Weibuli pour la vitesse du vent V.
À titre d'exemple, la Figure 17 montre l'énergie récupérée avec une machine de
600 kW en fonction de la distribution des vitesses de vent et de la courbe de puissance de
i'éolienne.
2.2.2.3. Production énergétique non corrigée
Si les lois de Weibull et de Rayleigh nous permettent de déterminer le comportement
statistique de la vitesse du vent dans le temps, d'autres lois nous permettent de mesurer la
variabilité du vent au même endroit, au même moment mais à des hauteurs différentes.
Cette variation verticale de la vitesse du vent est dictée par la variation typique de la couche
limite atmosphérique dans le voisinage du sol. Des lois, dites de cisaillement vertical,
permettent d'évaluer cette variabilité. Elles sont d'une importance particulière et croissante
car la nécessité de produire plus d'énergie engendre une nécessité d'élévation de la hauteur
des éoiiennes au dessus de celle des appareils de mesures qui est en général moindre [10].
La loi de puissance, donnée par [12], est couramment utilisée comme relation entre
les vitesses du vent à deux hauteurs différentes :
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où V est la vitesse du vent à la hauteur du moyeu H, Vo est îa vitesse du vent à la
hauteur de l'anémomètre Ho et a ' est le coefficient de cisaillement du vent compris entre
0.1 et 0.4 (0.1 correspond à la mer, 0.16 à une plaine, 0.28 à une forêt et 0.4 à une zone
urbaine [12]).
Une fois calculée la vitesse du vent à la hauteur du moyeu il est possible de calculer
la production énergétique non corrigée Eu comme l'intégrale de la relation (2-5) :
Ev = Atm.£" P(Y).f(V)dV (2-7)
2.2.3. Production énergétique corrigée
L'énergie éolienne captée est égale à îa quantité d'énergie produite par le système
éolien, corrigée en fonction de la pression atmosphérique, des conditions de température et
des pertes des équipements. Elle est définie par [5]:
Ec = EvCHCrCt (2-8)
où Ec est la production énergétique corrigée. C» et CV sont respectivement les
coefficients de correction barométrique et thermique définis par :
CH = p/p0 (2-9)
CT=TJT (2-ÎO)
où p est la moyenne annuelle de la pression atmosphérique sur le site, po est la
pression atmosphérique standard de 101.3 kPa, Test îa moyenne annuelle de la température
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absolue du site et To est la température absolue standard de 288. i K. Q est le coefficient des
pertes définie par :
^ = ( 1 - 4X 1 - ^X 1 - ^X 1 - ^ ) (2-ii)
Où X» est le coefficient de pertes par effet de sillage, Xe est le coefficient de pertes par
encrassement des pales ou résultant du verglas, Xa est le coefficient des pertes pour causes
d'arrêts et Xm est un coefficient représentant des pertes diverses.
2.3. Logiciel PROPED
Le calcul de la production annuelle d'une éolienne nécessite la connaissance de la
courbe de puissance. Cette courbe sera construite à l'aide du logiciel PROPID présenté
dans cette section.
PROPID est un logiciel gratuit conçu pour le design et l'analyse des éoliennes à axe
horizontal. En mode analyse, c'est-à-dire en utilisant la vitesse du vent, la vitesse de
rotation du rotor et les caractéristiques géométriques de la pale (longueur de la pale,
distribution des angles de vrillage et des cordes le long de la pale et les propriétés
aérodynamiques du profil) comme paramètres d'entrée, PROPID peut fournir la courbe de
puissance de Féolienne en fonction de la vitesse du vent et pour différents angles de calage.
Seul le mode d'analyse de PROPID est utilisé dans le présent mémoire et est
présenté. La Figure 18 illustre le fonctionnement de PROPID en mode analyse. À partir des
caractéristiques connues de l'éolienne, il est facile d'obtenir la courbe de puissance et la












Figure 18 : Schéma fonctionnel de PROPID en mode d'analyse
Le Tableau 3 résume les paramètres nécessaires pour la simulation, le Tableau 4
présente le choix des hypothèses de calcul et le Tableau 5 résume les résultats disponibles
et ceux utilisées.
Tableau 3 : Caractéristiques essentielles de l'éolienne pour la simulation avec PROPID [46]
- Rayon du rotor
- Rayon du moyeu
- Hauteur du moyeu
- Angle de cône du rotor
- Nombre de pales
- Densité de l'air
- Vitesse de rotation
- Vitesse de démarrage
- Vitesse d'arrêt
- Exposant du profil de vent
- Angle de calage
- Longueur de la corde par section
- Angle de vrillage par section
- Polaires des profils par section
Pour le modèle d'éolienne MEG, présenté dans le chapitre 3, les pertes en bout de
pale, les pertes au niveau du moyeu, les effets du mouvement de « balancier » de l'arbre de
transmission et les effets du sillage n'ont pas été considérés (Tableau 4). Le modèle Viterna
a été retenu pour simuler le décrochage.
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Tableau 4 : Hypothèses de calcul possible en mode d'analyse dans PROPID {46]
Hypothèse
Pertes en bout de pale
Pertes au niveau du moyeu
Effet du mouvement de « balancier »
de l'arbre de transmission
Modèle après décrochage
Effets du sillage
Modèle de section de pale
Alternatives
- Ignorer
- Modèle de Prandti (approche de Wilson)
- Modèle de Prandti (approche original)
- Ignorer
- Modèle de Prandti
- Ignorer




- Nombre de sections de pales
Tableau 5 : Résultats disponibles en mode d'analyse dans PROPID [46]
- Courbe de puissance :
fichier « ftnO40.dat »
- Coefficient de puissance versus vent :
fichier « ftn050.dat »
- Distribution du coefficient de puissance le
long de la pale : fichier « ftaO65.dat »
- Distribution de l'angle d'attaque le long
de la pale : fichier « ftnO8O.dat »
-Facteur d'induction axiale le long de la
pale : fichier « ftn090.dat »
- Coefficient de puissance versus vitesse
spécifique : fichier « ftnO45.dat »
- Distribution de puissance le long de la
pale : fichier « ftn060.dat »
- Distribution du ratio portance/traînée le
long de la pale : fichier « ftnO75.dat »
- Distribution du coefficient de portance le
long de la pale : fichier « ftnO85.dat »
- Distribution de la corde le long de la
paie : fichier « ftnO95.dat »
- Distribution de l'angle de vrillage le long de la pale : fichier « ftn01QQ.dat »
Une fois que toutes les hypothèses, paramètres et caractéristiques nécessaires sont
définies, PROPID calcule la courbe de puissance.
Les coefficients de portance et de traînée sont parmi les paramètres nécessaires pour
le calcul de la courbe de puissance. Ces coefficients sont calculés, pour les profils propres
et givrés, avec XFOIL, présenté dans la section suivante.
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2.4. Logiciel XFOIL
Cette section présente le logiciel XFOIL qui permet de calculer les coefficients de
portance et de traînée d'un profil aérodynamique 2D. XFOIL, développé par Mark Drela du
MET aux Etats-Unis, est dans le domaine public depuis 2001. Il s'agit d'une soufflerie
numérique qui permet de modéliser les effets aérodynamiques le long de profils d'ailes.
2.4.1. Description générale
XFOJL est un programme interactif pour la conception et l'analyse des profils isolés
subsoniques [47]. Il se compose d'une collection d'applications qui effectuent différentes
fonctions utiles telles que :
• L'analyse visqueuse ou non-visqueuse d'un profil aérodynamique ;
• La conception d'un profil aérodynamique ;
• La modification de la géométrie d'un profil aérodynamique ;
• L'assemblage des profils ;
• Calcul des coefficients de portance et de traînée pour un nombre de
Reynolds ou/et un nombre de Mach fixes ou variables ;
• L'écriture et la lecture de la géométrie du profil et la sauvegarde des fichiers
des coefficients de portance et de traînée ;
• L'affichage de la géométrie, de la distribution de pression et des coefficients
de portance et de traînée.
La façon d'interagir avec XFOIL est de lui envoyer des commandes textuelles à partir
d'une ligne de commande. Il s'apparente plus à DOS qu'à Windows. Néanmoins, si les
entrées sont textuelles, XFOIL est capable de restituer la plupart des résultats de façon
graphique.
2.4.2. Modèle physique
XFOIL calcule les caractéristiques aérodynamiques d'un profil bidimensionnel (2D).
Le logiciel permet de choisir un écoulement non-visqueux ou visqueux, avec dans ce
dernier cas, la prise en compte d'une couche limite et le calcul de l'emplacement de la
transition laminaire-turbulent qui est essentiel pour établir le coefficient de traînée. Une
description générale de la méthodologie de XFOÎL est décrite par M. Drela dans l'article
[48]. La formulation de la couche limite utilisée par XFOIL est décrite dans l'article [49].
2.4.3. Modèle numérique
Le modèle numérique 2D développé dans XFOIL ([47], [48] et [49]) utilise la
méthode des panneaux qui consiste à distribuer des sources et des tourbillons, appelés
singularités, sur la surface du profil 2D afin d'en déduire le champ de vitesse satisfaisant à
des conditions aux limites prédéfinies. Le profil 2D étant divisé en un certain nombre de
segments afin d'en approcher le mieux possible le contour. La référence [48] contient une
explication plus détaillée de la méthode. La méthode des panneaux considère le fluide étant
non-visqueux. Elle est généralement suivie d'un calcul de couche limite : zone très mince
localisée le long de la surface du corps où les effets de la viscosité sont importants [14]. Le
calcul des paramètres de la couche limite se fait par la méthode intégrale de Karman-Tsien.
La correction de Karman-Tsien ([47] et [48]) étant intégrée pour améliorer les prédictions
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en régime compressible. Le couplage visqueux/non-visqueux se fait à l'aide de la vitesse de
transpiration (modèle de transpiration superficielle) [47]. Le modèle utilisé pour déterminer
le point de transition est la formulation de type e9 décrit plus en détail dans la référence
[48].
2.4.4. Inconvénients de XFOÏL
Un des inconvénients de XFOIL est qu'il ne traite pas les configurations multi-profils
comme les profils équipés de becs de bord d'attaque. Un autre inconvénient est que XFOIL
ne calcule que les profils ressemblants à des ailes, les profils fins et les profils épais ne sont
pas calculables avec XFOIL. De plus, la saisie du fichier de profil demande de respecter
certaines règles, notamment une bonne définition géométrique au bord d'attaque par une
densité des points et une régularité de la variation de la courbure. Pour les profils pour
lesquels la définition est insuffisante, le calcul ne converge pas. Ceci peut être corrigé, mais
pas toujours, par un lissage mathématique dans XFOIL ou par un lissage graphique.
La limitation la plus importante provient de l'utilisation par XFOIL d'un modèle de
couplage entre un calcul non-visqueux par la méthode des panneaux et d'une correction
visqueuse à l'aide d'un calcul intégral de la couche limite et l'utilisation d'une vitesse de
transpiration. Aussi, les écoulements avec des zones de séparation importantes comme les
profils à grands angles d'incidence ou les profils givrés sont très difficiles à modéliser et
requièrent une attention particulière.
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Le nombre des panneaux par défaut dans XFOIL est 140 et le nombre maximal des
panneaux est 280. XFOEL nécessite aussi un certain niveau de connaissance en
aérodynamique.
Le logiciel XFOIL a été utilisé pour calculer les coefficients de portance et de traînée
pour les profils propres et les profils givrés. Les profils givrés sont simulés avec le logiciel
CIRALIMA, présenté dans la suite. Une fois les profils givrés obtenus, il est nécessaire
d'amoindrir les angles entre les panneaux avant de les entrer dans XFOIL et faciliter les
calculs avec ce logiciel. La surface de glace est alors uniformisée à l'aide de XFOIL en
ajoutant plus de points au bord d'attaque du profil givré. Lorsque la forme givrée est trop
complexe le lissage de XFOIL devient impossible. Un lissage manuel est alors nécessaire
pour diminuer les angles entre les panneaux et faciliter les calculs avec XFOIL.
2.5. Logiciel CIRALIMA
Le LIMA (Laboratoire international des matériaux antigivre) en collaboration avec le
CIRA (Italian Aerospace Research Centre) a développé un logiciel, nommé CIRALIMA
2D (Figure 19), simulant l'accrétion de la glace en régime sec et humide sur un objet
bidimensionneî fixe. Ce logiciel est la combinaison de l'algorithme CIRA-2D qui calcule
les écoulements potentiels, les trajectoires et le coefficient de collection et de LÏMA-2D qui
calcule le coefficient de transfert de chaleur par convection, la hauteur des rugosités, la
masse de glace accumulée, ainsi que la nouvelle géométrie. Le logiciel CIRALIMA 2D est
en mesure de générer les formes complexes de glace observées, comme les cornes et les
cannelures. Les particularités du modèle développé font qu'il peut être appliqué aux cas où
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ies vitesses sont faibles ou élevées, ou encore pour les objets tournants par rapport au sol
comme pour les pales d'éoliennes ou d'hélicoptères [20].
Chercb IG9ER TRAJECTORY
Poslciea: IJ - 25
tJ*- • |KK «MM»
Figure 19 : Logiciel CIRALIMA 2D
Le logiciel CIRALIMA permet de prédire en 2D la forme des profils aérodynamiques
après l'accumulation de glace, en régime sec (givre) et humide (verglas), et ce pour
différentes conditions atmosphériques et différentes positions sur la pale.
Les données d'entrées de CIRALIMA pour simuler la formation de glace sur un
profil aérodynamique sont répertoriées dans le Tableau 6. Ce sont des conditions
atmosphériques de givrage et la géométrie du profil aérodynamique.
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Tableau 6 : Données d'entrées du logiciel CIRALIMA
Conditions atmosphériques de givrage
Température de l'air (°C)
Humidité relative de l'air (%)
Pression barométrique (Pa)
Vitesse de vent (m/s)
Teneur en eau liquide de l'air (kg/m3)
Diamètre volumétrique médian des
gouttelettes d'eau en surfusion (m)
Durée de l'événement givrant (s)
Géométrie du profil aérodynamique
Angle d'attaque (deg)
Nombre de profils
Chorde de chaque profil (m)
Épaisseur de chaque profil (m)
Nombre des panneaux (-)
Coordonnés (Xi, yO de profil aérodynamique
2.6. Conclusion
Dans ce chapitre il a été présenté ia théorie relative au modèle numérique PROICET,
développé pour simuler la production énergétique d'une éolienne lors du givrage. Les trois
logiciels intégrés dans ce modèle ont été également présentés. Le modèle PROICET est
validé pour les conditions atmosphériques standards dans le chapitre 3.
CHAPITRES
MODÈLE ÉOLIEN GÉNÉRIQUE REPRÉSENTATIF D'UNE
ÉOLÎENNE VESTAS V80 1.8 MW
3.1. Introduction
L'objectif de ce chapitre est de valider le modèle éoîien générique MEG aux
conditions atmosphériques standards ainsi que le modèle pour le calcul de la production
annuelle PROICET, présenté au chapitre 2. Le MEG est un modèle générique utilisé pour
représenter Féolienne Vestas V8O1.8MW pour la classe de vent EEC2A. Certaines
caractéristiques de l'éolienne n'étant pas disponibles, des approximations concernant
notamment la géométrie de la pale, sont effectuées.
3.2. M e n u e Vestas V801.8 MW
Soixante éoliennes de type Vestas V80 1.8 MW sont en service depuis 2004-2005 à
Murdochville en Gaspésie. Cet endroit possède un fort potentiel éolien, mais il est
régulièrement soumis à des brouillards givrants (section 4.2). En raison de son utilisation
dans ce parc, l'éolienne Vestas V80 1.8 MW est choisie pour la modélisation numérique.
Cette section présente les données techniques de la Vestas V80 1.8 MW, extraites de
rendues publiques de Vestas ([51], [52]), pour une classe du vent IEC 2A dont la vitesse
moyenne ne dépasse pas 8.5 m/s [53].
47
L'éolienne V80 1.8 MW possède une hauteur de moyeu de 67 m et un diamètre de
rotor de 80 m pour une surface de capture de 5 027 m2. La vitesse de rotation nominale du
rotor est de 15.5 tours/min. La vitesse de démarrage est de 4 m/s, la vitesse nominale du
vent est de 16 m/s et la vitesse de coupure est de 25 m/s. La vitesse de rotation de l'éolienne
varie de 15 tours/min pour de vent de 4 m/s à 15.5 tours/min pour des vents de 9 m/s à
11 m/s (Figure 53 de l'Annexe A).
L'éolienne Vestas V80 est une éolienne à pas variable. Elle dispose d'un système de
calage des pales nommé OptiTip®. Ce système gère par microprocesseurs la rotation de la
pale autour de son axe longitudinal, assurant un réglage continu qui permet de conserver un
angle de pale optimal en fonction des vents dominants [54]. Le pas de la paie varie de 10° à
20° (Figure 54 de l'Annexe A) avec un pas initial de 11.75°.
La pale de Féoîienne Vestas V80 1.8 MW est composée simplement de deux profils
aérodynamiques, sont le NACA 63 XXX et le FFA W3 XX. Les rendues publiques de
Vestas ne donnent pas des détails techniques en ce qui concerne le profil exact composant
la pale. La corde des profils varie le long de la pale de 3.52 m à la racine de la pale à 0.48 m
en bout de pale. L'angle de vriîlage varie le long de la pale de 13° à la racine de la pale à 0°
en bout de pale.
La courbe de puissance de l'éolienne Vestas V801.8 MW, aux conditions
atmosphériques standards, est présentée à la Figure 20. Les conditions atmosphériques
standards sont prises au niveau de la mer et correspondent à une température de 15°C et
une pression barométrique de 101.325 kPa ce qui correspond à une densité de l'air de
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1.225 kg/m3. Le coefficient de puissance, qui représente l'efficacité de I'éolienne ou sa
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Figure 20 : Puissance et coefficient de puissance de la Vestas V80 1.8 MW aux conditions
atmosphériques standards pour la classe IEC 2A
Aux conditions atmosphériques standards, I'éolienne démarre lorsque le vent est de
4 m/s avec un coefficient de puissance de 0.0655, elle s'arrête lorsque le vent est de 25 m/s
avec un coefficient de puissance de 0.0374. Le coefficient de puissance maximal est de
0.4168 et est atteint lorsque le vent est de 8 m/s (Tableau 2i de l'Annexe A).
3.3. Pale du modèle éolien générique
La pale du rotor est l'élément clé dans Féolienne pour convertir l'énergie cinétique du
vent en énergie mécanique. L'énergie mécanique développée par î'éolienne dépend de son
efficacité et de sa stabilité structurelle et son efficacité dépend de la géométrie de la pale.
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La conception optimale de la pale est un compromis entre la performance
aérodynamique et la résistance de la structure. Tout d'abord, différents profils sont
distribués le long de la pale ce qui permet d'extraire des puissances aussi élevées que
possible de l'air, en tenant compte des distributions de la longueur de la corde, de
l'épaisseur et de l'angle de vrillage et par la suite, la résistance de la structure doit être
vérifiée [55].
La conception d'une pale du rotor consiste également à prendre en considération
certains critères comme le rapport des coefficients de portance et de traînée (Q/Co) qui
doit être aussi élevé que possible et la vitesse spécifique X, choisie de sorte que le
coefficient de puissance Cp, qui représente les performances aérodynamiques, soit assez
élevé [55]. Toutes ces considérations sont prises en compte lors de la modélisation de la
géométrie de la pale de MEG.
3.3.1. Passage de la pale 3D au profil aérodynamique 2D
La pale d'éolienne (3D) est divisée dans sa longueur en plusieurs sections faisant
apparaître à chaque fois un profil 2D parallèle à la direction du vent relatif (Figure 21 et
section C l ) . Le passage du 3D au 2D se fait selon la théorie de l'élément de pale telle que
présentée dans le livre Wind Energy HandBook [40].
Chaque profil est caractérisé par un angle de vrillage fr par rapport à l'axe de la pale.
L'angle de vrillage est une donnée intrinsèque à la pale et permet de maximiser la
puissance produite à une vitesse particulière. Par ailleurs, la pale tourne autour de son axe
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avec un angle de calage f$p qui peut varier en cours de fonctionnement pour le cas des
éoliennes à calage variables, comme la Vestas Y80 1.8 MW.
Figure 21 : Division de la pale suivant la théorie de l'élément de pale [40]
3.3.2. Vitesses et angles sur un élément de pale
La Figure 22 présente les vitesses et les angles sur une section d'un élément de pale.
' «1
Figure 22 : Section d'un élément de la pale à un rayon r. Vitesses et angles sur l'élément de
pale [40]
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La vitesse relative Vrei est la combinaison de la vitesse du vent Vv et la vitesse due à la
rotation de la pale V,g :
La vitesse du vent Vv qui arrive sur la pale est exprimée, d'après la théorie du disque
actuateur [40], comme une fonction de la vitesse de l'écoulement non perturbé Vœ et du
facteur d'induction axial a :
Vy=VmQ.-a) (3-2)
La vitesse tangentielle Vtg, d'après la théorie du disque rotor [40], dépend de la
distance r de la section analysée par rapport au moyeu de la pale. Elle dépend aussi de la
vitesse de rotation de la pale m et du facteur d'induction tangentiei a ':
Vlg=(ûr(l+a') (3-3)
Les significations physiques du facteur d'induction axial a et du facteur d'induction
tangentiei a proviennent de la théorie du disque actuateur avec sillage décrite dans [40].
L'angle d'attaque relatif (ou l'angle d'incidence) a, qui est l'angle entre la corde du
profil et la vitesse relative Vret, peux être exprimé comme suit :
pp £- \-fi (3-4)
Où p est l'angle d'inclinaison. Il correspond à l'angle de calage fip de la pale au
niveau du moyeu auquel on ajoute l'angle de vrillage /?r à la position radiale choisie. q> est
l'angle d'écoulement qui est l'angle entre la vitesse relative Vrei et le plan de rotation.
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3.3.3. Choix du profil. Distribution de l'épaisseur le long de la pale
Selon la documentation de Vestas, les profils aérodynamiques qui composent la pale
de l'éolienne V80 1.8 MW sont le NACA 63 XXX et le FFA W3 XXX (section 3.2). Le
profil exact étant inconnu, un profil aérodynamique NACA 63 415 (Figure 23) est choisi
tout au long de la pale car c'est un profil souvent utilisé pour la confection des pales
d'éoliennes et plusieurs données sont disponibles dans la littérature ([32], [34], [56] et
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Figure 23 : Profil aérodynamique NACA 63 415
II est à noter que le choix du même profil tout au long de la pale entraine une
épaisseur relative maximale de 15 % pour tous les profils composants la pale. Étant donné
que la distribution de la corde le long de la pale est supposée linéaire (section 3.3.4), il en
résulte que la distribution de l'épaisseur le long de la pale est aussi linéaire (Tableau 9). La
signification du profil NACA 63 415 et la notion de l'épaisseur relative sont présentées en
Annexe dans la section C.2.3.
53
3.3.4. Distribution de la corde le long de la pale
Selon la théorie de l'élément de pale [40], la distribution de la corde pour obtenir une
performance aérodynamique optimale, est calculée avec l'équation suivante :
e M- 1 6 j r J ? 1 (3-5)
opti)
 9CLtfN(]\ ( }
R
où CL est pris pour le rapport maximal des coefficients de portance et traînée et X est
la vitesse spécifique optimale.
Malheureusement cette distribution hyperbolique n'est pas pratique pour la
fabrication de la pale et sa connexion dans le moyeu. Le compromis entre les performances
aérodynamiques et le coût de fabrication est, selon les références [40] et [55], de remplacer
la distribution hyperbolique de la corde (équation (3-5)) par une droite. Donc, la
distribution de la corde le long de la pale est supposée linéaire et suit l'équation suivante :
c(r) = fc,.r+&2 (3-6)
où les constants ki et k2 sont trouvées en appliquant c(r= 5) = 3.52 et
c(r = 40) = 0.48 (section 3.2). Il est à noter que le changement de section cylindrique à un
profil aérodynamique s'effectue sur le premier 10% de la pale [58]. Finalement, la
distribution de la corde suit l'équation :
c(r) = -0.086857r+3.954285 (3-7)
La Figure 24 présente la distribution de la corde le long de la paie de l'éolienne MEG.
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Figure 24 : Distribution de la corde et de l'angle de vrillage le long de la pale du MEG
3.3.5. Distribution de l'angle de vrillage le long de la pale
L'angle de vrillage de la pale de la Vestas V80 1.8 MW varie de 13° et 0°
(section 3.2) sur une longueur approximative de 35 mètres [58]. Des valeurs précises de la
distribution du vrillage le long de la pale ne sont pas disponibles dans la documentation de
Vestas. Les angles de vrillage pr ont donc été calculés, d'après les références [55] et [59],
en choisissant pour angle d'incidence en toutes les sections, l'incidence optimale
correspondant à la finesse maximale (c.à.d. maxtCi/Co)) du profil. Pour le profil
NACA 63 415 la finesse maximale correspond à l'angle d'incidence de 6° selon la
référence [9]. L'angle d'écoulement <p est calculé dans des conditions optimales de
fonctionnement selon les références [13] et [14]. La vitesse du vent pour le design est de
8 m/s ce qui correspond au coefficient de puissance maximale (Tableau 21). La vitesse de
rotation correspondante est de 15.2 tours/min (Figure 53). La connaissance de l'angle
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d'écoulement <p, de l'angle d'incidence a et de l'angle de calage fip entraîne
immédiatement, d'après l'équation (3-4), celle de l'angle de vriîlage.
Le calcul des angles et des vitesses se fait de la même façon que présenté dans la
section 3.3.2. Les conditions de calcul des angles de vrillage sont présentées au Tableau 7.
Tableau 7 : Conditions de calcul des angles de vrillage du MEG
Vitesse du vent à l'infini
Vitesse du vent sur le rotor
Vitesse de rotation
Angle d'attaque optimal











Les valeurs des angles de vrillage sont répertoriées dans le Tableau 8.

























































II est à noter que, d'après la théorie du disque rotor, que lorsque l'air est considéré
comme un gaz parfait, les performances optimales sont obtenues quand les facteurs
d'induction axial a et tangentiel a' sont :
, a ( l -a ) (3-8)
où X, et p. sont respectivement le rapport des vitesses en bout de pale : Ap=QR/Vœ et le
rapport des rayons : u=r/R.
56
De plus, selon la théorie du disque actuateur [40], la valeur du facteur d'induction
axial égal à a—1/3 optimise le coefficient de puissance Cp de ï'éoîienne.
Les angles de vriliage calculés varient de 0° à -13° au lieu de 13° à 0°comme indiqué
dans les données techniques du Tableau 20 (Annexe A). L'ordre de grandeur est conservé
ce qui justifie la cohérence du modèle. La Figure 24 présente la distribution du vriliage le
long de la pale de l'éolienne MEG.
3.3.6. Discrétisation de la pale
La pale de l'éolienne MEG est divisée dans sa longueur en 5 sections de 7 m chacune
comme montré à la Figure 25. Le passage de la section cylindrique au profil
aérodynamique s'effectue sur le premier 10 % de la pale [58].
Pale générique de MEG
12 19 26 33
Figure 25 : Pale générique du MEG divisée en 5 sections
Cinq positions radiales au milieu de chaque section ont été choisies. Ceci permet
d'obtenir des forces aérodynamiques moyennes de chaque section. Les positions radiales
choisies se situent à 8.5 m, 15.5 m, 22.5 m, 29.5 et 36.5 m du moyeu.
Les résultats de la simulation de givrage, réalisées par C. Hochart sur un profil
NACA 63 415 dans la soufflerie réfrigérée du LIMA [60], ont montré que c'est près du
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Figure 26 : Masse de glace accumulée en fonction de la position radiale r selon Hochait
[60]
De plus, selon Wind Energy Handbook [40] la section de la pale située proche du
moyeu contribue faiblement à la puissance totale obtenue (Figure 27) et généralement les
premiers 15 % de rayon de la pale proche du moyeu ne sont pas considérés dans les calculs.




Figure 27 : Distribution de la puissance extraite par une éolienne le long de la pale [40]
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3.3.7. Synthèse
La cinématique de la pale du MEG pour les cinq positions radiales et pour un vent de
8 m/s est présentée au Tableau 9. La Figure 28 illustre le profil à chaque position radiale.


































































Selon le mode d'opération, les angles d'attaque sont compris entre 5 et 21 degrés, les
nombres de Reynolds entre 2.1*106 et 7.3* 106 et les nombres de Mach entre 0.03 et 0.2.
Cependant, en se limitant à des vitesses de vent raisonnables (inférieures à 20 m/s), les
angles d'attaques relatifs varient toujours de 5 à 21 degrés. Dans ces mêmes conditions, les
nombres de Reynolds varient de 2.1*106 à 5A*l& et les nombres de Mach varient de 0.06
à 0.19. Le nombre de Mach étant inférieur à 0.3, l'écoulement reste toujours subsonique
incompressible.
SA Calcul des coefficients de porîance et de traînée
Les coefficients de portances et de traînée, présentés à la Figure 28, sont calculés à
l'aide du logiciel XFOIL pour les cinq positions radiales retenues et aux conditions
atmosphériques standards. Les simulations ont été effectuées dans le mode visqueux avec
1
 Les nombres de Reynolds et de Mach sont calculés aux conditions atmosphériques standards
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140 panneaux. Les nombres de Reynolds et les nombres de Mach, à chaque position
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Figure 28 : Coefficients de portance et de traînée du profil NACA 63 415 à cinq positions
radiales sur la pale du MEG et aux conditions atmosphériques standards
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3.5. Calcul de la courbe de puissance aux conditions atmosphériques standards
Les courbes de puissance de l'éoiienne MEG pour différents angles de calage sont
obtenues à F aide du logiciel PROPED aux conditions atmosphériques standards. Elles sont
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Vitesse du vent (m/S)
Figure 29 : Courbes de puissance de PROPID pour le MEG aux conditions atmosphériques
standards
Étant donné qu'il s'agit d'une éolienne à pas variable, la courbe de puissance du
MEG est obtenue à partir des courbes de la Figure 29 en appliquant îa stratégie de contrôle
de l'angle de calage du MEG présentée au Tableau 31 dans l'Annexe F. La courbe de
puissance résultante est présentée à la Figure 30.
Les valeurs de la puissance fournie par la documentation de Vestas, de la puissance
calculée du MEG ainsi que de l'erreur relative correspondante, sont répertoriées dans le
Tableau 10.
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Vitesse du vent (m/s)
Figure 30 : Courbe de puissance pour l'éoîienne Vestas et MEG aux conditions
atmosphériques standards


































































































3.6. Validation du MEG
Les courbes de puissance de Féoîienne correspondant à la Vestas V80 1.8 MW et au
MEG, qui sont présenté à la Figure 30, sont presque confondues. L'erreur relative moyenne
est moins de 2%. Pour des vents compris de 4 à 6 m/s l'erreur relative maximale, obtenue
pour la vitesse de démarrage de l'éolienne, est de 19% avec une erreur moyenne de 8.6%.
Pour des vitesses de vent supérieures à 6 m/s Terreur relative maximale ne dépasse pas 3%
avec une erreur moyenne de 0.7% validant le modèle d'éoîienne générique MEG aux
conditions atmosphériques standards.
3.7. Calciîl de la production annuelle
3.7.1. Calcul de la production annuelle de la Vestas V801.8 MW
La production annuelle d'une Vestas V801.8MW, installée à Murdochville, est
calculée selon la procédure présentée dans la section 2.2. La distribution de la vitesse du
vent, pour une période d'un an, est celle de Weibull (Figure 31) avec un facteur de forme
fc=2 (section 2.2 et [61]) et un facteur d'échelle C=9.03 qui correspond à une vitesse
moyenne de 8 m/s (section 4.2).
La Figure 32 présente la puissance fournie par le constructeur de Féolienne pour une
classe ÎEC 2A de vent et aux conditions atmosphériques standards. La Figure 33 montre
l'énergie récupérée avec la machine de 1.8 MW. Il s'agit de la production énergétique non
corrigée qui donne l'énergie produite par l'éolienne dans des conditions standards de
température et de pression atmosphérique. Pour obtenir la production énergétique corrigée
63
de l'éolienne, il faut fake une correction en fonction de la pression atmosphérique, des
conditions de température et des pertes des équipements. Le coefficient de correction
barométrique CH est obtenu pour une valeur de la pression annuelle de 94.26 kPa
(section 4.2). Le coefficient de correction thermique Cj est obtenu pour une valeur de
température annuelle de -0.10°C (section 4.2). Le coefficient des pertes Q été prise égal à 1
car les pertes des équipements n'ont pas été considérées.
Distribufion des vitesses du vent pour le site de MuntochvMe
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Figure 31 : Distribution statistique des vitesses du vent pour le site de Murdochville
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Figure 33 : Courbe d'énergie de la Vestas V80 1.8 MW aux conditions standards de
température et de pression atmosphérique
Le Tableau 11 résume ia production énergétique annuelle (non corrigée et corrigée) et
le facteur d'utilisation de la Vestas V80 1.8 MW. La production énergétique et le facteur
d'utilisation de référence sont ceux du RETScreen International.




















RETScreen, présenté en Annexe D, est un logiciel d'analyse de projets éoliens qui
permet d'évaluer ia production d'énergie, la viabilité financière et les réductions
d'émissions de gaz à effet de serre et ceci pour des centrales eoliennes raccordées à un
réseau isoié ou à un réseau centrai d'électricité. Ces projets vont des vastes parcs composés
65
de plusieurs éoliennes jusqu'aux petites éoliennes individuelles. RETScreen est offert en
plusieurs langues gratuitement et il peut être utilisé partout à travers le monde [5].
il est facile de constater, d'après le Tableau 11, que les résultats obtenus par le
modèle PRQICET concordent quasi-parfaitement, moins de 1.3% de différence, avec les
résultats obtenus à l'aide du logiciel RETScreen.
3.7.2. Calcul de la production annuelle du MEG
La Figure 34 présente la puissance du MEG, calculée aux conditions atmosphériques
standards à l'aide de PROPID. La Figure 35 montre l'énergie récupérée avec le MEG. Il
s'agit de la production énergétique non corrigée qui donne l'énergie produite par l'éolienne
dans des conditions standards de température et de pression atmosphérique. Pour obtenir la
production énergétique corrigée de l'éolienne, une correction en fonction de la pression
atmosphérique, des conditions de température et des pertes des équipements est effectuée
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Figure 35 : Courbe d'énergie du MEG aux conditions standards de température et de
pression atmosphérique
Le Tableau 12 résume la production énergétique annuelle (non corrigée et corrigée) et
le facteur d'utilisation du MEG. La production énergétique et le facteur d'utilisation de
référence sont ceux du RETScreen International. Il est facile de constater, d'après le
Tableau 12, que ies résultats obtenus par notre modèle concordent quasi-parfaitement, avec
0.5% de différence, avec les résultats obtenus à l'aide du logiciel RETSCreen.





















3.7.3. Validation de PRQICET
La production énergétique corrigée du MEG est comparée à la production énergétique
corrigée de la Vestas V801.8 MW (les valeurs respectives sonr ilustrées dans les
Tableau 11 et Tableau 12). Une différence de 0.7% est obtenue, validant, aux conditions
atmosphériques standards, le modèle d'éolienne MEG et le modèle de production annuelle
PROICET.
3.8. Conclusion
Dans ce chapitre, il a été démontré que le modèle éolienne générique MEG,
développé pour simuler une éolienne Vestas V80 1.8 MW pour une classe du vent EEC 2A,
est représentatif de celle-ci. En dépit du fait que certaines caractéristiques de l'éolienne
n'étaient pas disponibles, les approximations effectuées concernant notamment la
géométrie de la pale, n'ont pas altéré la validation du MEG. Le MEG ainsi que le
PRQICET ont été validés aux conditions atmosphériques standards avec une erreur relative
moyenne de moins de 2% pour la courbe de puissance et une erreur relative de moins de
0.7% pour la production énergétique annuelle corrigée.
CHAPITRE 4
SIMULATION NUMÉRIQUE DE LA COURBE DE PUISSANCE DU
MEG ET CALCUL DE SA PRODUCTION ANNUELLE SOUS
PRÉCIPITATIONS GIVRANTES
4.1. Introduction
Ce chapitre décrit le calcul de la courbe de puissance du MEG, ainsi que sa
production annuelle, lors des précipitations givrantes. La courbe de puissance est obtenue
en effectuant les quatre étapes suivantes :
• simulations de givrage réalisées sur un profil aérodynamique NACA 63 415
à l'aide du logiciel CIRALIMA ;
• uniformisation de la surface de glace si nécessaire ;
• calcul des coefficients de portance et de traînée des profils givrés à l'aide du
logiciel XFOIL ;
• simulation numérique des courbes de puissance du MEG sous précipitation
givrante à l'aide du logiciel PROPID.
Finalement, la production annuelle du MEG dans des conditions givrantes est
calculée à l'aide de PROICET.
4.2. Conditions météorologiques au soi
Les simulations numériques sont basées sur des données météorologiques réelles,
recueillies lors de la campagne de mesure de 2005-2006, sur le site de l'ancienne Mine
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Gaspé de Noranda située dans la ville de Murdochville au Québec [61]. Le site, situé à une
altitude de 610 m et cerné sur trois côtés par le fleuve Saint-Laurent [62], dispose d'un fort
potentiel éolien (moyenne des vents de 7 à 8 m/s selon la référence [63]) et d'un potentiel
élevé de brouillard givrant [62], D'après les campagnes de mesure de 2004-2005 et 2005-
2006, 13 à 16 événements de brouillard givrant se sont produit durant chaque hiver ([58],
[61], [62]). Ce site est considéré comme un exemple représentatif de la sévérité du climat
nordique en altitude sur les éoîiennes.
Selon les données mesurées à Murdochville [61], la température moyenne annuelle
est de -0.1 °C, la pression moyenne annuelle est de 94.26 kPa et la vitesse moyenne
annuelle du vent au niveau de la station météorologique est de 6.33 m/s.
Le Tableau 13 présente le nombre d'événements givrants, enregistré lors des
campagnes de mesure à Murdochville de 2005-2006 [61], par mois avec ses
caractéristiques de valeurs moyennes : la teneur en eau liquide LWÇ (g/m3), le diamètre
volumétrique médian MVD (jim) des gouttelettes d'eau en suriusion, la vitesse du vent
y«,(m/s), la température de Fair 2*,» (°C) et la durée de la précipitation givrant t (h).























































Les valeurs moyennes de MVD, V*, T*, et i ont été idéalisées pour chaque mois afin
de réduire de nombre de cas à simuler. La teneur en eau liquide idéalisée a été calculée à
l'aide du nombre adimensionnel d'accumulation, défini par Ac=LWC.V.t/pgiace-c selon la
référence [64]. Ce paramètre a été utilisé pour îa mise à l'échelle des événements givrants.
Les valeurs de la vitesse du vent ont été obtenues en effectuant une corrélation linéaire
entre la station de mesure et le parc éolien permettant de passer à une vitesse moyenne de
8 m/s qui donne un facteur d'utilisation de 40% pour le site étudié selon la référence [65].
Après avoir apporté ces corrections, dans le but d'avoir le même LWC, MVD et V» pour les
5 mois givrants, les résultats obtenus sont présentés dans le Tableau 14. ïl s'agit de cas
équivalents en termes d'accumulation de glace.






















































La température pour les brouillards 1 et 3 a été ramenée à -6°C. La durée du
brouillard 2 a été corrigée à 6h et le nombre de répétition à 1 au lieu de 2. La durée du
brouillard givrant 5 a été ramenée à 4h et le nombre de répétition à 1 au lieu de 2. Les
caractéristiques idéalisées des brouillards givrants sont présentés au Tableau 15. Seulement
deux conditions givrantes sont retenues pour la simulation.
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II faut noter que les cas idéalisés, présentés au Tableau 15, sont des événements
givrants de Murdochviile représentatifs de la masse de givre accumulée, mais peuvent avoir
une certaine différence avec le régime d'accretion et la forme de glace, car seulement le
paramètre d'accretion a été utilisé dans le calcul.
4.3. Conditions atmosphériques de givre
Les simulations numériques de givrage reproduisent deux conditions de précipitation
givrantes, présentées au Tableau 15 de la section 4.2 sur le profil NACA 63 415. Ils sont
caractérisés par la teneur en eau liquide LWC, le diamètre volumétrique médian des
gouttelettes d'eau en surfusion MVD, la vitesse du vent V», la température de l'air Too, ainsi
que par la durée t de l'événement.
Les simulations sont réalisées à cinq positions radiales distinctes sur la pale, soit
8.5 m, 15.5 m, 22.5 m, 29.5 et 36.5 m. Chacune des simulations est caractérisée par deux
paramètres importants qui sont la vitesse et l'angle d'attaque relatif. Pour calculer ces
paramètres, la géométrie du rotor de l'éolienne, modélisée dans la section 3.3, est utilisée.
Les conditions pour les 10 simulations sont présentées au Tableau 16. Elles sont
caractérisées par la position radiale r, la corde du profil c, son épaisseur maximale
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F angle d'attaque oc, la teneur en eau liquide LWC, le diamètre volumétrique médian des
gouttelettes d'eau en surfusion MVD, la vitesse relative Vre/, la température de l'air Tm et la



































































































































4.4. Température de - 6 °C
4.4.1. Calcul des formes de glace
Les profils givrés pour la température de -6°C, à cinq positions radiales sur la pale du
MEG, sont obtenus à l'aide du logiciel CIRALÏMA. Les formes des profils givrés sont
présentées à la Figure 36. Le type de glace obtenu pour les cinq cas est le givre qui se
caractérise par une fraction solide égale à 1 et une température de surface inférieure à 0°C.
La vitesse est un des paramètres qui caractérise la formation de glace sur un objet et
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Figure 36 : Proi&ls givrés pour la température de -6°C à cinq positions radiales sur la pale
du MEG
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Étant donné que la teneur en eau liquide est faible et considérée comme trace, la
quantité de glace accumulée est faible et varie de 0.24 kg/m pour la position radiale proche
du moyeu de 8.5 m à 1.33 kg/m en bout de pale (position de 36.5 m).
Tableau 17 : Masse de glace accumulée pour cinq positions radiales sur la pale du MEG à


















































4.4.2. Calcul des coefficients de portance et de traînée
Les coefficients de portance et de traînée, pour les cinq profils givrés à la température
de -6°C, sont obtenus à l'aide du logiciel XFOIL et sont présentés à la Figure 37 où ils sont
comparés aux coefficients pour les profils propres. Il est à noter que l'utilisation de XFOIL
pour calculer les caractéristiques aérodynamiques des profils givrés a été faite sous toute
réserve. En effet, la méthode des panneaux utilisée comme modèle numérique par XFOEL
n'est pas la plus appropriée pour la simulation des écoulements avec des larges zones de
séparation comme c'est le cas pour les profils givrés. Des pertes de performance
aérodynamique sont quand même constatées avec le modèle utilisé. Les coefficients de
portance et de traînée des profils givrés suivent ceux des profils propres pour des petits
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Figure 37 : Coefficients de portance et de traînée pour la température de -6°C à cinq
positions radiales sur la pale du MEG
76
Les pertes du coefficient de portante apparaissent à partir des angles d'attaque de 7° à
10° (Figure 37), selon îa position radiale sur la pale, mais ne dépassent pas 22%
(Figure 38). L'augmentation du coefficient de traînée apparaît à partir des angles d'attaque
de 7° à 12° (Figure 37), selon la position radiale sur la pale, et ne dépassent pas 120 %
(Figure 39). Pour un angle d'attaque entre 10° et 15° (Figure 37) les coefficients de
portance pour les profils givrés, situés aux positions radiales de 8.5 m et 15.5 m, sont
légèrement supérieurs à ceux des profils propres. Étant donné que ces profils se situent
proche du moyeu, leur impact sur la puissance sera minime, comme montré dans la
section 3.3.6. Pour un angle d'attaque entre 11° et 17° (Figure 37), le coefficient de
portance pour le profil givré à 36.5 m (en bout de paie) est supérieur à celui du profil
propre. Ce résultat ainsi que les résultats cités ci-dessus ne sont pas réalistes et confirment
que XFOIL ne donne pas des résultats fiables quand les zones de séparation de
l'écoulement sont importantes. Même s'il y a des résultats disponibles dans la littérature,
comme les résultats expérimentaux de la référence [32] (Figure 9 de la section 1.4.4.1), qui
montrent le même type de comportement, les résultats obtenus avec XFOIL ont un degré
d'incertitude et il est recommandé de remplacer le logiciel XFOIL par un autre.
Le décrochage pour les profils givrés apparaît bien avant le décrochage pour les
profils propres (Figure 37), Par exemple, l'angle de décrochage pour le profil givré, situé à
15.5 m, est de 15°, bien avant l'angle de décrochage pour le profil propre qui est de 20°.
Ceci est dû à la forme des profils aérodynamiques modifiés par îa glace accumulée. Étant
donné que XFOIL utilise la méthode des panneaux et cette méthode ne tient pas compte de
la turbulence et de la rugosité de surface [21], la rugosité de surface n'a pas été considérée
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lors de calcul des coefficients de portance et de traînée. Ceci surévalue le coefficient de
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Figure 38 : Pertes du coefficient de portance pour la température de -6°C à cinq positions
radiales sur la pale du MEG
36.5 m j
-40
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Figure 39 : Augmentations du coefficient de traînée pour la température de -6°C à cinq
positions radiales sur la pale du MEG
II est important de souligner l'incapacité de XFOIL à traiter adéquatement ces profils
givrés surtout quand il y a de larges zones de séparation. À partir de ce point les résultats
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obtenus sont un ordre de grandeur des vrais résultats et sous estime leur valeur; ils servent
uniquement à appliquer la procédure du calcul de PROICET.
4.4.3. Calcul de la courbe de puissance
Les courbes de puissance du MEG givré à la température de -6°C et en fonction de
l'angle de calage sont obtenues à l'aide de PROPID et sont présentées à la Figure 40. Après
application de la stratégie de contrôle de l'angle de calage du MEG, présentée au
Tableau 31 de l'Annexe F, la courbe de puissance obtenue est présentée à la Figure 4L
"*-2 deg -*-3 deg -*-4 deg -»-5 deg -»-6 deg -«-7 deg -®-6 deg -*-9 deg -«-10 deg
3000-T
-500
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Vitesse du vent (m/s)
Figure 40 : Courbe de puissance du MEG en fonction de l'angle de calage à la température
de-6°C
Cette courbe de puissance simulée est comparée à la courbe de puissance théorique.
Les pertes de puissance obtenues sont de 9 % à 4 m/s (Figure 42), soit la vitesse de
démarrage de Féolienne MEG. Pour des vitesses de vent de 5 m/s à 25 m/s les pertes de
puissance du MEG sont faibles et ne dépassent pas 1 %. îl est à noter que ces résultats sont
basés sur les valeurs des coefficients de portance et de traînée des profils givrés obtenus
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avec XFOIL dans la section 4.4.2 et comme expliqué plus tôt la diminution du coefficient
de portance et l'augmentation du coefficient de traînée sont sous-évaluées.
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Figure 41 : Courbe de puissance du MEG à la température de -6°C
10 13 16 19 22 25
Vitesse du vent (m/s)
10 13 16 19
Vitesse du vent (m/s)
22 25
Figure 42 : Pertes de puissance du MEG à îa température de -6°C
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4.5. Température de - 2° C
4.5.1. Calcul des formes de glace
Les profils givrés pour la température de -2°C, à cinq positions radiales sur la pale du
MEG, sont obtenus à l'aide du logiciel CIRALÏMA. Les formes des profils givrés sont
présentées à la Figure 43. Le type de glace obtenu pour les positions radiales de 8.5 m et
15.5 m est le givre. Pour les trois positions restantes il y a mélange entre le givre et le
verglas (régime mixte). Le givre est caractérisé par une fraction solide égale à 1 et une
température de surface inférieure à 0°C. Le verglas est caractérisé par une fraction solide
comprise entre 0 et 1 et une température de surface égale à 0°C.
Plus la vitesse augmente, plus la quantité de glace accrétée augmente (Tableau 18 et
Figure 43). Étant donné que la teneur en eau liquide est faible, la quantité de glace
accumulée est faible et varie de 0.09 kg/m pour la position radiale proche du moyeu de
8.5 m à 0.77 kg/m en bout de pale (position de 36.5 m).
Tableau 18 : Masse de glace accumulée pour cinq positions radiales sur la pale du MEG à
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Figure 43 : Profils givrés pour la température de -2°C à cinq positions radiales sur la paie
du MEG
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La masse de gîasse accumulée à la température de -2°C est inférieure à celle
accumulée à la température de -6°C. Ceci est dû à la durée de l'événement givrant : plus
l'événement givrant est long, plus de glace s'accumule sur les pales (Tableau 17 et
Tableau 18).
4.5.2. Uniformisation de la surface de glace
La forme de glace du profil givré à la position radiale de 36.5 m contient des
discontinuités de la courbure au bord d'attaque qui cause des grands angles entre les
panneaux et par conséquent les calculs de XFQIL ne convergent pas (section 2.4.4). Ceci
est corrigé par un très fin lissage du bord d'attaque (Figure 44). Le nombre de points et le
nombre des panneaux sont également augmentés dans cette zone à l'aide de XFOIL.
Figure 44 : Lissage du bord d'attaque du profil givré à la position radiale de 36.5 m et à la
température de -2°C
4.5.3. Calcul des coefficients de porîance et de traînée
Les coefficients de poitance et de traînée, pour les cinq profils givrés à la température
de -2°C, sont obtenus à l'aide du logiciel XFOIL et sont présentés à la Figure 45 où ils sont
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comparés aux coefficients pour les profils propres. Comme noté dans la section 4.4.2,
l'utilisation de XFOIL pour calculer les caractéristiques aérodynamiques des profils givrés
a été faite sous toute réserve. La méthode des panneaux utilisée comme modèle numérique
par XFOIL n'est pas la plus appropriée pour la simulation des écoulements avec des larges
zones de séparation comme c'est le cas pour les profils givrés. Des pertes de performance
aérodynamique sont quand même constatées avec le modèle utilisé. Les coefficients de
portance et de traînée des profils givrés suivent ceux des profils propres pour des petits
angles d'attaque. Les pertes du coefficient de portance apparaissent à partir des angles
d'attaque de 12° à 15° (Figure 45), selon la position radiale sur la pale, mais ne dépassent
pas 30 % (Figure 46). L'augmentation du coefficient de traînée apparaît à partir des angles
d'attaque de 7° à 16° (Figure 45), selon la position radiale sur la pale, et ne dépassent pas
140 % (Figure 47). Pour un angle d'attaque entre 12° et 18° (Figure 45) les coefficients de
portance pour le profil givré, situé à la position radiale de 8.5 m, sont légèrement supérieurs
à ceux du profil propre. Étant donné que ce profil se situe proche du moyeu, son impact sur
la puissance sera minime, comme montré dans la section 3.3.6. Pour un angle d'attaque
entre 10° et 15° (Figure 45), le coefficient de portance pour le profil givré à 36.5 m (en bout
de pale) est supérieur à celui du profil propre. Ce résultat ainsi que le résultat cité ci-dessus
ne sont pas réalistes et confirment que XFOIL ne donne pas des résultats fiables quand les
zones de séparation de l'écoulement sont importantes. Même s'il y a des résultats
disponibles dans la littérature, comme les résultats expérimentaux de la référence [32]
(Figure 9 de la section 1.4.4.1), qui montrent le même type de comportement, les résultats
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obtenus avec XFOIL ont un degré d'incertitude et il est recommandé de remplacer ie






Figure 45 : Coefficients de portance et de traînée pour la température de -2°C à cinq
positions radiales sur la pale du MEG
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Le décrochage pour les profils givrés apparaît bien avant le décrochage pour les
profils propres (Figure 45). Par exemple, l'angle de décrochage pour le profil givré, situé à
15.5 m, est de 15°, bien avant l'angle de décrochage pour le profil propre qui est de 18°.
Ceci est dû à la forme des profils aérodynamiques modifiés par la glace accumulée. La
ragosité de surface n'est pas considérée dans XFOIL comme mentionné dans la section
4.4.2 ce qui surévalue le coefficient de portance et sous-évaîue le coefficient de traînée. Il
est important de souligner, comme dans la section 4.4.2, l'incapacité de XFOÏL à traiter
adéquatement ces profils givrés surtout quand il y a de larges zones de séparation. À partir
de ce point les résultats obtenus sont un ordre de grandeur des vrais résultats et sous estime
leur valeur ; ils servent uniquement à appliquer la procédure du calcul de PROICET.
-B-15.5m -*-22.5m -«-29.5m -36.5m
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Angle d'attaque (deg)
Figure 46 : Pertes du coefficient de portance pour la température de -2°C à cinq positions
radiales sur la pale du MEG
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Figure 47 : Augmentations du coefficient de traînée pour la température de -2°C à cinq
positions radiales sur la pale du MEG
4.5.4. Calcul de la courbe de puissance
Les courbes de puissance du MEG givré à la température de -2°C et en fonction de
l'angle de calage sont obtenues à l'aide de PROPÎD et sont présentées à la Figure 48. Après
application de la stratégie de contrôle de l'angle de calage du MEG, présentée au
Tableau 31 de l'Annexe F la courbe de puissance obtenue est présentée à la Figure 49.
Cette courbe de puissance simulée est comparée à la courbe de puissance théorique. Les
pertes de puissance obtenues sont de 13 % à 4 m/s (Figure 50), soit la vitesse de démarrage
de l'éolienne. Pour des vitesses de vent de 5 m/s à 12 m/s les pertes ne dépassent pas 0.5 %.
Pour les grandes vitesses de vent (de 15 m/s à 25 m/s) les pertes de puissance sont
d'environ 3.4 % (Figure 50). Étant donné que la vitesse moyenne pour le site choisi est de
8 m/s (section 4.2) et que l'éolienne fonctionne souvent dans l'intervalle des vitesses de
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vents de 5 m/s à 12 m/s, les pertes de puissance du MEG inférieures à 0.5 %, sont faibles,
voire presque négligeables. Il est à noter, comme dans la section 4.4.3, que ces résultats
sont basés sur les valeurs des coefficients de portance et de traînée des profils givrés
obtenus avec XFQEL dans la section 4.5.3 et comme expliqué plus tôt la diminution du
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Figure 48 : Courbe de puissance du MEG en fonction de l'angle de calage à la température
de-2°C
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Figure 49 : Courbe de puissance du MEG à la température de -2°C
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Figure 50 : Pertes de puissance du MEG à la température de -2°C
4.6. Calcul de la production annuelle du MEQ sous précipitations givrantes
La production annuelle (production annuelle non corrigée), sous précipitations
givrantes, est calculée à partir des courbes de puissance, obtenues dans les sections 4.4.3
4.5.4 et 4.6, de la fonction de densité de probabilité de Weibull (Figure 31 de la section
3.7.1) et le nombre d'heures givrantes par année ainsi que leur fréquence (Tableau 15 de la
section 4.2). Cette production est corrigée en fonction de la pression atmosphérique et des
conditions de température. Les pertes des équipements ne sont pas considérées.
La production annuelle non corrigée, sous précipitations givrantes, est calculée avec
l'équation (4-1) pour le MEG propre et le MEG givré. Pour le MEG propre, elle est obtenue
à partir de la densité de Weibull pour la vitesse moyenne annuelle du site, de la courbe de
puissance à la température moyenne annuelle du site et le nombre d'heures par année où il
n'y a pas de givrage (y dans l'équation (4-2) représente le nombre d'heures total de
givrage). Pour le MEG givré, elle est obtenue en tenant compte que les deux événements
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givrants, qui ont été simulés numériquement, se sont produits à 8 m/s, et en tenant compte
de la fréquence et de îa durée de ces deux événements (Tableau 15) ainsi que du nombre











Étant donné que la puissance dépend principalement de ia vitesse du vent (elle est
légèrement affectée par la densité de l'air (équation (2-1))) et que le coefficient de
puissance varie légèrement avec la température (Annexe B), îa courbe de puissance pour îa
température moyenne annuelle du site de -0.1 °C, pour le MEG propre, est calculée avec
l'équation (2-1) et présentée à la Figure 51.
2000
—Température moyenne annuelle de -0.1 C
10 13 16 19 22
Vitesse du vent (m/s)
Figure 51 : Courbe de puissance théorique à la température moyenne annuelle de -0.1 °C
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Les courbes de puissance pour les températures de -2°C et -6°C, pour le MEG givré,
sont obtenues à partir des logiciels CIRALIMA (profils givrés), XFOIL (coefficients de
portance et de traînée) et PRQPED (courbe de puissance suivie de l'application de la
stratégie de contrôle de l'angle de calage du MEG présentée au Tableau 31 de l'Annexe F).
La production annuelle du MEG, corrigée en fonction de la pression atmosphérique et
des conditions de température, est calculée avec l'équation (4-3).
Ec = EVmIceCHCTCl (4-3)
où CH = p/p0 =94.26 kPa/lQl.3 kPa = 0.93 (voir section 4.2);
C r= r o / r = 288.1£/(-O.lC+273) £ = 1.055 (voir section 4.2);
C, = 1 (Ha été considéré qu'il n'y a pas des pertes des équipements).
La production annuelle (non corrigée et corrigée) du MEG sous précipitations
givrantes, ainsi que le facteur d'utilisation, sont répertoriés dans le Tableau 19. Trois cas
sont présentés. Pour les trois cas les événements givrants durent 74h et k glace disparaît
soit immédiatement après le givrage, soit elle reste sur les pales un ou deux jours après le
givrage. La production annuelle est comparée à la production annuelle du MEG lorsqu'il
n'y a pas de glace sur les pales (équation (4-4)) et à k production annuelle lorsque
Féolienne est en arrêt pendant des heures givrantes et les heures de présence de glace sur




























































































Lorsque Féoîienne MEG est en arrêt lors de givrage et lors de présence de glace sur
les pales (Tableau 19), les pertes sont moins de 0.8 % pour seulement 74h de givrage et une
disparition immédiate de la glace après le givrage, de 4.5 % lorsque la glace est présente un
jour après le givrage, et de 9 % lorsque la glace est présente deux jours après le givrage.
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Les baisses de production sont faibles pour les trois cas et les pertes par rapport au
MEG propre ne dépassent pas 1 % (Tableau 19). Les pertes calculées sont moins de 0.1 %
pour seulement 74h de givrage et une disparition immédiate de la glace après le givrage, de
0.4 % lorsque la glace est présente un jour après le givrage, et de 0.7 % lorsque la glace est
présente deux jours après le givrage. Les pertes de production sont insignifiantes et sont
dues aux conditions non sévères de givrage (LWÇ est considéré comme trace) et au faible
nombre d'heures de givrage (74h) qui ont conduit à une faible quantité de glace accumulée
sur les pales du MEG (1.33 kg/m au maximum). Les résultats de la littérature des
références [13], [17] et [33], présentés aux sections 1.1.3 et 1.5.6. du chapitre 1 (voir
Tableau 1 et Figure 14), ont montrés que lorsque l'événement givrant est court et non
sévère, les pertes annuelles sont insignifiantes. Donc les résultats issus de PROICET sont
dans le même ordre de grandeur que ceux disponibles dans la littérature. Ceci permet de
confirmer le bon fonctionnement de PRQICET lors de givrage léger. Par contre les résultats
de modèle PROICET ne permettent pas de conclure que les pertes du site de Murdochville
sont insignifiantes, car les conditions de givrage, simulées numériquement, sont basées sur
des mesures en altitude de 14.63 m [62], qui est inférieur à l'altitude à la quelle les
éoîiennes sont instalées. Pour avoir les vraies pertes pour ce site il est nécessaire de simuler




Dans ce chapitre, il a été présenté les conditions atmosphériques de givrage, ainsi que
les résultats des simulations numériques concernant les formes givrées, les coefficients de
portance et de traînée pour les profils givrés, les courbes de puissance de l'éolienne MEG
givrée et la production annuelle du MEG lors de givrage léger.
Les paramètres qui caractérisent la formation de glace sur une pale d'éolienne sont la
teneur en eau liquide, le diamètre volumétrique médian des gouttelettes d'eau en surfusion,
leur vitesse, la température et la durée de l'événement. Plus la vitesse augmente, plus la
quantité de glace accumulée augmente. Plus la durée de l'événement est longue, plus de
glace s'accumule. L'impact de la température intervient dans le type de glace. Si la
température est proche de 0°C, la glace formée est du verglas. Le givre se forme pour des
températures beaucoup plus basses que 0°C. La teneur en eau liquide et le diamètre
volumétrique médian des gouttelettes d'eau en surfusion ne varient pas dans cette étude.
Les résultats des simulations des coefficients de portance et de traînée ont montré que
les performances aérodynamiques sont globalement détériorées : les pertes du coefficient
de portance ne dépassent pas 30 %, l'augmentation du coefficient de traînée ne dépasse pas
140 %. Les résultats obtenus avec XFOIL surévaluent le coefficient de portance et sous-
évaluent le coefficient de traînée, ce qui conduit à une sous-évaluation des résultats
énergétiques.
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Les résultats des simulations de la courbe de puissance ont montré que la puissance
lors de givrage est diminuée. Les pertes de puissance pour des vitesses de vent de 5 m/s à
12 m/s, où Féoîienne est supposée opérer le plus souvent, sont évaluées à 1 %.
Les pertes de production annuelle du MEG sous précipitations givrantes sont faibles,
moins de 1 %. Ceci est dû aux conditions non sévères de givrage qui ont été modélisées et
au faible nombre d'heures de givrage (74h) qui ont conduit à une faible quantité de glace
accumulée sur les pales du MEG (1.33 kg/m au maximum en bout de paie). Les résultats
obtenus se comparent avec ceux disponibles en littérature pour des sites à faible risque de
givre mais seulement sous-estiment les pertes sur le site de Murdochville, caractérisé par
des phénomènes sévères de givrage.
De plus, les pertes inhérentes aux éoîiennes telles que les pertes par effet de sillage,
les pertes par encrassement des pales ou résultantes du verglas, les pertes pour causes
d'arrêts et les autres pertes n'ont pas été considérées dans le modèle PROïCET. Les pertes
en bout de pale, les pertes au niveau du moyeu, les effets du mouvement de « balancier » de
l'arbre de transmission et les effets du sillage n'ont pas été considérés dans PROPID. La
rugosité de surface n'a pas été considérée dans XFQIL.
CHAPITRE S
CONCLUSION
Ce mémoire de Maîtrise porte sur les simulations numériques des pertes énergétiques
d'une éolierme à partir des formes de glace simulées numériquement.
Une étude bibliographique sur la problématique de givrage des éoliennes, ainsi que la
modélisation numérique de 1'accretion de la glace sur un profil en deux dimensions,
l'impact du givrage, de la forme du dépôt de glace sur les performances aérodynamiques,
les courbes de puissance et sur la production annuelle éolienne, ont été effectuées.
L'accumulation de glace sur les pales d'un aérogénérateur détériore les propriétés
aérodynamiques de la pale. Le givrage diminue la portance et augmente la traînée du profil.
Plus la masse de glace accumulée est importante, plus le coefficient de portance diminue et
le coefficient de traînée augmente, et par conséquent les performances aérodynamiques du
rotor sont détériorées. Les pertes de puissance sont observées dès le démarrage de
l'éolienne givrée. Les pertes de production annuelles dépendent à la fois de l'intensité, de la
longueur et de la fréquence des événements givrants.
Le modèle numérique PROICET a été développé dans le cadre de cette Maîtrise, pour
simuler la production d'énergie annuelle d'une éolienne à axe horizontal. Ce modèle, qui
est le premier du genre, permet de quantifer les pertes annuelles d'une éolienne dues au
givrage. PROÏCET simule la formation de glace sur les pales des éoliennes, calcule les
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coefficients de portance et de traînée et les courbes de puissance. Puis, lorsqu'il est couplé à
des scénarios du vent et d'événement givrant, il permet de quantifier les pertes de
production annuelles d'une éolienne induites par la glace. L'originalité de ce modèle
consiste en l'intégration de trois logiciels, à savoir CIRALIMA, XFOIL et PROPID, avec le
modèle éolien générique, dans un processus séquentiel dans lequel les résultats du premier
logiciel sont les entrées du deuxième et ainsi de suite. Ceci permet d'évaluer les pertes de
performances aérodynamiques, les pertes de puissance et enfin les pertes de production
d'une éolienne dues au givrage.
Un modèle éolienne générique MEG, représentatif de Féolienne Vestas V80 1.8 MW
pour la classe de vent DEC 2A, a été aussi développé. Les deux modèles, PROICET et
MEG, ont été validés pour Féolienne Vestas V80 1.8 MW et pour le site de Murdochviîle
(Québec) aux conditions atmosphériques standards.
Le modèle numérique PROICET a été utilisé pour calculer la production de
l'éolienne MEG lors de précipitations givrantes légères et par la suite les pertes
énergétiques dues au givrage ont été calculées. Des scénarios du vent et du givrage, basés
sur le site de Murdochviîle, ont été utilisés pour calculer les pertes annuelles.
Les résultats de PROICET concernant les simulations des coefficients de portance et
de traînée ont montré que les performances aérodynamiques sont globalement détériorées :
les pertes du coefficient de portance ne dépassent pas 30 %, l'augmentation du coefficient
de tramée ne dépasse pas 140 %. Ces résultats obtenus avec le logiciel XFOIL surévaluent
le coefficient de portance et sous-évaïuent le coefficient de traînée. En effet, la méthode des
panneaux utiiisée comme modèle numérique par XFOIL n'est pas la plus appropriée pour
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la simulation des écoulements avec des larges zones de séparation comme c'est le cas pour
les profils givrés. Ces résultats ont un degré d'incertitude et il est recommandé de
remplacer le logiciel XFOIL. Les valeurs des coefficients de portance et de traînée sont un
ordre de grandeur des vrais résultats, mais sous-estiment les vrais valeurs; ils servent
uniquement à appliquer la procédure de calcul de PROÏCET.
Les résultats de PRQICET concernant des simulations de la courbe de puissance ont
montré que la détéoration des performances aérodynamiques conduit à des pertes de
puissance de l'ordre de 3.4%. Les pertes de puissance calculées pour des vitesses de vent de
5 m/s à 12 m/s, où Féolienne est supposée opérer le plus souvent, sont de 1 %. Il est à noter
que ces résultats sont basés sur les valeurs sous-évaluées des coefficients de portance et de
traînée des profils givrés.
Les résultats de PROICET concernant les pertes de production annuelles du MEG
sous précipitations givrantes calculées sont faibles, moins de 1 %. Ceci est dû aux
conditions non sévères de givrage qui ont été modélisées et au faible nombre d'heures de
givrage (74h) qui ont conduit à une faible quantité de glace accumulée sur les pales du
MEG (1.33 kg/m au maximum en bout de pale). Les résultats obtenus se comparent avec
ceux disponibles en littérature pour des sites à faible risque de givre mais seulement sous-
estiment les pertes sur le site de Murdochville, caractérisé par des phénomènes plus sévères
de givrage. Ces résultats confirment quand même le bon fonctionnement du modèle
numérique PROÏCET lors de givrage léger. Par contre les résultats de modèle PROÏCET ne
permettent pas de conclure que les pertes du site de Murdochville sont insignifiantes, car
les conditions de givrage, simulées numériquement, sont basées sur des mesures en altitude
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de 14.63 m [62], qui est inférieur à l'altitude à ia quelle les éoiiennes sont instalées. Pour
avoir les vraies pertes pour ce site il est nécessaire de simuler les vraies conditions
givrantes qui sont beaucoup plus sévères que celles simulées numériquement.
TRAVAUX FUTURS
En vertu des résultats obtenus qui sont très encourageant pour la prediction des pertes
énergétiques d'un parc éolien, les travaux futurs suivants sont suggérés :
• effectuer une discrétisation plus fine pour la pale du MEG ;
• ajouter les termes négligés dans PROICET et PROPID ;
• modéliser des scénarios du givrage plus sévères que celui choisi dans cette
étude et qui sont plus représentatifs du site de Murdochvilie ;
• valider le modèle PROICET pour une autre éolienne et un autre site ;
• valider les résultats de PROICET expérimentalement ;
• optimiser le processus de PROICET ;
• utiliser un autre logiciel que XFOIL qui prend en compte la rugosité de
surface ou développer un code qui utilise une méthode simple pour calculer
les coefficients de portance et de traînée et qui prend en considération la
rugosité de surface. Utiliser un logiciel basé sur les équations de Navier-
Stokes avec une modélisation plus précise de la turbulence et des zones de
séparation de l'écoulement
ANNEXEA
Caractéristiques de l'éoîieane Vestas V801.8 MW
Cette annexe présente les caractéristiques de l'éolienne Vestas V80 1.8 MW extraites
de rendues publiques de Vestas ([51], [52]).
L'éolienne V80 1.8 MW, présentée à la Figure 52, possède une hauteur de moyeu de
67 m et un diamètre de rotor de 80 m pour une surface de capture de 5 027 m2. La vitesse
de rotation nominale du rotor est de 16.8 tours/min et de 15.5 tours/min pour la classe
IEC 1A1 et pour la classe BEC 2A2 respectivement. La vitesse de démarrage de l'éolienne
V80 1.8 MW est de 4 m/s, la vitesse nominale du vent est de 16 m/s et la vitesse de coupure
est de 25 m/s.
Figure 52 : Éolienne Vestas V80 1.8 MW [62]
La vitesse de rotation de l'éolienne varie légèrement avec la vitesse du vent. Pour la
classe IEC 1A elle est comprise entre 16.2 tours/min et 16.8 tours/mia Pour la classe
IEC 2A elle varie de 15 tours/min pour de vent de 4 m/s à 15.5 tours/min pour des vents de
9 m/s à 11 m/s (Figure 53).
1
 Classe du vent doit la vitesse moyenne ne dépasse pas 10 m/s [S3]
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Figure 53 : Niveau sonore et vitesse de rotation en fonction de la vitesse du vent pour la
Vestas V80 1.8 MW [52]
L'éolienne Vestas V80 est une éoîienne à pas variable. Elle dispose d'un système de
calage des pales nommé OptiTip®. Ce système gère par microprocesseurs la rotation de la
pale autour de son axe longitudinal, assurant un réglage continu qui permet de conserver un
angle de pale optimal en fonction des vents dominants. OptiTip® permet ainsi de maintenir
les niveaux sonores dans les limites autorisées par les réglementations locales [54].





Figure 54 : Pas de la pale en fonction du temps pour la Vestas V80 1.8 MW [52]
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La pale de Féolienne Vestas V80 1.8 MW est composée simplement de deux profils
aérodynamiques, sont le NACA 63 XXX et le FFA W3 XX. Les rendues publiques de
Vestas ne donnent pas des détails techniques en ce qui concerne le profil exact composant
la pale. La corde des profils varie le long de la pale de 3.52 m à la racine de la pale à 0.48 m
en bout de pale. L'angle de vrillage varie le long de la pale de 13° à la racine de la pale à 0°
en bout de paie.
Le Tableau 20 résume les caractéristiques disponibles de Féoiienne Vestas
V80 Ï.8 MW.
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La courbe de puissance pour l'éolienne Vestas V80 1.8 MW est présentée à la
Figure 55 en fonction de la vitesse du vent selon les conditions atmosphériques standards.
Les conditions atmosphériques standards sont prises au niveau de la mer et correspondent à
une température de Î5°C et une pression barométrique de 101.325 kPa ce qui correspond à
une densité de l'air de 1.225 kg/m3.
S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25
Vitesse du vent (m/s)
Figure 55 : Courbe de puissance de la Vestas V80 1.8 MW aux conditions atmosphériques
standards pour la classe D3C 1A et la classe IEC 2A
Le coefficient de puissance qui représente l'efficacité de l'éolienne ou sa capacité
d'extraire l'énergie de l'air est présenté à ia Figure 56 et au Tableau 21.
Aux conditions atmosphériques standards et pour une classe EEC2A, l'éolienne
démarre lorsque le vent est de 4 m/s avec un coefficient de puissance de 0.0655, elle
s'arrête lorsque le vent est de 25 m/s avec un coefficient de puissance de 0.0374. Le
coefficient de puissance maximal est de 0.4168 et est atteint lorsque le vent est de 8 m/s
(Tableau 21 et Figure 56). Pour la classe EEC 1A le coefficient de puissance maximal est de
0.4364 et il est aussi atteint lorsque le vent est de 8 m/s.
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Figure 56 : Coefficient de puissance de la Vestas V80 1.8 MW pour la classe IEC 1A et la
classe IEC 2A
Tableau 21 : Puissance et coefficient de puissance de la Vestas V80 1.8 MW pour la classe
























































































































Impact de la température sur la puissance et le coefficient de puissance
d'une eolienne
B.I. Introduction
L'objectif de cette annexe est d'illustrer comment la puissance d'une éoîienne et son
coefficient de puissance varient avec la température.
B.2. Impact de la température
La puissance extraite par une éoîienne est fonction de son coefficient de puissance Cp
qui est limité à la valeur de 0.593, de ia densité de l'air />„&• (kg/m3), de la section S (m2)
balayée par les pales et de ia vitesse de l'écoulement non perturbé V» (m/s) :
Le coefficient de puissance dépend de la vitesse spécifique X {k^QR/Vco, où Q est la
vitesse de rotation des pales, R est leur rayon et V» est la vitesse du vent), du nombre de
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Figure 57 : Coefficient de puissance en fonction de la vitesse spécifique et du nombre de
pales [9] (gauche) et de la vitesse spécifique pour différents angles de calage [8] (droite)
La documentation de Vestas [51] fournit des données de la puissance de l'éoîienne
V80 1.8 MW en fonction de la température, comprises entre 5°C et 60°C. Parmi ces
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données 5 températures ont été choisies pour déterminer la variation de la puissance et du
coefficient de puissance avec la température, soit 5°C, 11°C, 15°C, 26°C et 33°C. La
puissance et le coefficient de puissance de la Vestas V80 1.8 MW sont répertoriés, en
fonction de ces cinq températures au Tableau 22. Le coefficient de puissance est défini
comme étant le rapport entre la puissance produite par l'éolienne et l'énergie disponible
dans l'air ([38] et [40]) :
* rotor * rotor
— - • — • • • _ • _ (B-2)
Tableau 22 : Puissance et coefficient de puissance en fonction de la température pour la


































































































































































































































































Les courbes de puissance en fonction de la température sont présentées à la Figure 58.
Pour une température variant de 5°Ç à 33°C et une vitesse de vent comprise entre 6 m/s et
13 m/s (Figure 58), la puissance varie peu et ne dépasse pas 7 %. Ceci est dû au fait que la
puissance est proportionnelle à la densité de l'air (équation (B-1)). Lorsque la température
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Figure 58 : Courbe de puissance pour la classe IEC 2A de la Vestas V80 1.8 MW en
fonction de la température
La puissance en fonction de la température pour différentes vitesses du vent est aussi
présentée à la Figure 59. À faible vitesse, de 4 m/s à 6 m/s, et pour des vitesses supérieures
à 14 m/s, l'influence de la température sur la puissance est presque négligeable. Lorsque la
vitesse du vent est comprise dans l'intervalle de 6 m/s et 13 m/s, la puissance varie
faiblement. Elle diminue légèrement avec l'augmentation de la température. Dans
no
l'intervalle de la température de 5°C à 19°C, la variation de la puissance est si faible qu'elle
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Figure 59 : Puissance pour la classe DEC 2A de la Vestas V80 1.8 MW en fonction de la
température et de la vitesse du vent
Les courbes du coefficient de puissance pour différentes températures sont présentées
à la Figure 60. Le coefficient de puissance en fonction de la température pour différentes
vitesses du vent est également présenté à la Figure 61. Pour une température variant de 5°C
à 33°C et une vitesse de vent comprise entre 6 m/s et 11 m/s (Figure 61), le coefficient de
puissance diminue légèrement avec la température et cette variation ne dépasse pas 1 %.
Pour des vents supérieurs à 12 m/s, le coefficient de puissance augmente légèrement avec la
température (Figure 61) et cette variation ne dépasse pas 5 %. Étant donné que la vitesse
moyenne pour le site choisi est de 8 m/s (section 4.2) et que réolienne est supposée de
fonctionner le plus souvent dans l'intervalle des vitesses de 5 m/s à 11 m/s et que dans cet
intervalle le coefficient de puissance varie très peu avec la température (î %), la variation
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Figure 60 : Coefficient de puissance pour la classe ÎEC 2A de la Vestas V80 1.8 MW en
fonction de la température
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
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Figure 61 : Coefficient de puissance pour la classe ÏEC 2A de la Vestas V80 1.8 MW en
fonction de la température et de la vitesse du vent
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B.3. Conclusion
Cette étude démontre que le coefficient de puissance varie peu avec la température et
que cette variation à peu d'impact sur la puissance de l'éolienne. Pour le calcul de la
puissance de l'éolienne, le coefficient de puissance est considéré constant et calculé aux
conditions standards, soit une température de I5°C.
ANNEXEC
Caractéristiques géométriques d'un profil. Profils de type NACA
Cette annexe présente les caractéristiques géométriques d'un profil aérodynamique et
les différents profils de type NACA.
C l . Caractéristiques géométriques d'un profil
I. Paraschivoiu définit, dans son ouvrage Aérodynamique subsonique [66], le profil
aérodynamique comme le contour géométrique obtenu par la coupe transversale d'une aile
d'avion, d'une pale d'hélicoptère ou d'une paie d'éolienne. La forme du profil est une
caractéristique essentielle d'une aile et influe grandement sur les caractéristiques
aérodynamiques et les performances.
L'auteur définit les caractéristiques géométriques suivantes d'un profil
aérodynamique (Figure 62) :
• A : bord d'attaque ; « r : rayon du bord d'attaque ;
• B : bord de fuite ; • a : angle d'attaque ;
• AB : corde de référence du • T : angle du bord de fuite,
profil ;
• AMB : extrados ;
• ANB : intrados ;
« APB : ligne de cambrure du
profil ;
• c : longueur de la corde de
référence ;
• d : position de la cambrure
maximale du profil ;
• / : cambrure maximale ;
Figure 62 : Caractéristiques géométriques d'un profil [66]
Le milieu des segments perpendiculaires à la corde de référence, tel MN, est appelé
ligne de cambrure moyenne. On note / la plus grande ordonnée de la ligne de cambrure
moyenne par rapport à AB. Le rapportée est dit cambrure relative et la valeur maximale
du segment MN représente l'épaisseur maximale du profil, emax. L'expression emaJc
correspond à l'épaisseur relative maximale. Sur la même figure, apparaissent les forces
aérodynamiques telles que la portance L et la traînée D.
C.2. Profils de type NACA
Le NACA6 a étudié différentes familles de profils répondant à diverses applications.
Parmi ces dernières, il faut distinguer les familles de profils à quatre et à cinq chiffres ainsi
que la série 6.
6
 National Advisory Committee for Aeronautics
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C.2.L Famille de profils à quatre chiffres
Les profils de type NACA développés dans îes années 30 et 40 utilisent une
convention de désignation basée sur l'épaisseur du profil et la forme de la cambrure [67].
Dans la famille de profils à quatre chiffres, le premier chiffre spécifie la cambrure relative
maximale en pourcentage de la corde, le deuxième indique la position de cette cambrure,
mesurée à partir du bord d'attaque, en pourcentage de la corde et îes deux derniers chiffres
représentent l'épaisseur relative maximale en pourcentage de la corde. Par exemple, dans le
cas du profil NACA 2415 :
• le 2 représente la cambrure relative maximaie (2 %);
• le 4 représente la position de ia cambrure maximale située à 40 % de la corde;
• le 15 représente l'épaisseur relative maximale égale à 15 %.
C.2.2. Famille de profils à cinq chiffres
Dans la famille des profils à cinq chiffres, la convention de désignation est basée sur
les caractéristiques théoriques de la conception du profil [67]. Par exemple, dans le cas de
NACA 23015 :
• le premier chiffre représente le coefficient de portance caractéristique égale à
0.2;
• le 30 représente deux fois la distance du borde d'attaque à la position de la
cambrure maximale (1/2*30=15 %). Donc, la cambrure maximale est située à
15 % de la corde;
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• le 15 représente l'épaisseur relative maximale (15 %).
C.2.3. la série 6 de profils NACA
Le NACA a également étudié une autre famille de profils, nommée la série 6 de
profils NACA (NACA 6-series of airfoils), dont l'écoulement est laminaire sur une majeure
partie de sa surface. La convention de désignation de ce type de profil est une combinaison
de la position de l'épaisseur maximale, ie type de la ligne moyenne utilisé pour générer la
ligne de cambrure et l'épaisseur relative [67]. Par exemple, pour un NACA 63 415 :
• le 3 représente la position de l'épaisseur maximale située à 30 % de la corde;
• le 4 représente le coefficient de portance caractéristique égale à 0.4;
• le 15 représente l'épaisseur relative maximale (15 %).
La particularité des profils de la série 6 est qu'ils sont moins sensibles à la saleté. Ce type
de profil a un coefficient de portance maximal, une très faible traînée sur une petite gamme
des conditions d'exploitation et est optimisé pour grandes vitesses. Par contre, ils sont très
sensibles à la rugosité et ont un mauvais comportement de décrochage [68].
ANNEXED
Calcul de la production annuelle d'une éoiienne avec le logiciel
RETScreen
RETScreen est un logiciel d'analyse de projets de centrale éolienne qui permet
d'évaluer la production annuelle d'énergie pour une ou plusieurs éoliennes, hors réseau ou
raccordées à un réseau isolé ou à un réseau central d'électricité, et ce partout à travers le
monde [5].
Dans ce mémoire deux feuilles de calcul de RETScreen® sont utilisées et présentées
aux Figure63 et Figure64 , soit «Modèle énergétique» et «Caractéristiques des
équipements ».
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Figure 63 : Modèle énergétique de RETScreen® [5]
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®Figure 64 : Caractéristiques des équipements de RETScreen [5]
Les algorithmes utilisés par RETScreen® sont expliqués en détail dans la référence
[5]. Le logiciel utilise une courbe de puissance spécifiée par l'utilisateur et la fonction de
distribution de probabilité des vitesses du vent de WeibuU pour calculer la courbe d'énergie
de l'éolienne. La production énergétique est alors ajustée en fonction des effets de la
température et de la pression atmosphérique, ainsi qu'en fonction de diverses pertes
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précisées par l'utilisateur. Les entrées et les sorties du logiciel sont présentées aux
Tableau 23 et Tableau 24.
Tableau 23 : Entrées de RETScreen®
Vitesse moyenne annuelle du vent pour un site
Hauteur de mesure du vent





Pertes par effet de sillage, pertes par encrassement des pales
et/ou verglas, autres pertes et causes d'arrêts, pertes divers
Diamètre du rotor de l'éolienne
Surface balayé par le rotor de l'éolienne












Tableau 24 : Sorties de RETScreen®
Production énergétique non corrigée
Coefficient de correction barométrique
Coefficient de correction thermique
Production énergétique brute
Coefficient de pertes







Les principales limites de RETScreen® sont qu'il ne considère pas pour le moment
les projets de centrale éolienne autonome qui nécessitent des accumulateurs électriques
(batteries) et qu'il n'a pas encore été validé pour les éoliennes à axe vertical.
Par ailleurs, ce logiciel est offert en plusieurs langues gratuitement.
ANNEXEE
Simulation numérique des coefficients de portance et de traînée avec le
code commercial XFOIL
E.l. Introduction
L'objectif de cette annexe est de simuler les coefficients de portance et de traînée
avec le code commercial XFODL qui se base sur une méthode des panneaux combinée à une
formulation de couche limite visqueuse [48]. La simulation est effectuée sur le profil de
pale d'éolienne NACA 63 415. De plus, une étude paramétrique est effectuée dans le but de
vérifier l'influence des paramètres tels que le nombre d'itérations, le nombre de Mach et le
nombre de Reynolds. Les résultats obtenus sont comparés aux données expérimentales
d'Abbott&Von Doenhoff [57] pour un nombre de Reynolds de 3*106 et aux données
numériques de RISO [56] obtenus avec le code XFODL RISO a utilisé XFOIL dans sa
version standard avec 120 panneaux répartis sur la surface du profil, en activant l'option
couche limite visqueuse et en fixant le nombre de Reynolds à la même valeur que les
données expérimentales.
E.2. Étude de sensibilité
E.2.1. Effet du nombre d'itération
Pour vérifier l'impact du nombre d'itération, huit simulations numériques ont été
effectuées en faisant varier le nombre maximal d'itération de 20 à 300 itérations. Les
paramètres fixes pour ces huit simulations sont répertoriés dans le Tableau 25. Les résultats
des coefficients de portance et de tramée sont présentés, respectivement, aux Figure 65 et
Figure 66.
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Figure 65 : Coefficient de portance du profil NACA 63 415 à un nombre de Reynolds de
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Figure 66 : Coefficient de traînée du profil NACA 63 415 à un nombre de Reynolds de
3*106 et en fonction de l'angle d'attaque et du nombre d'itération
II est facile de remarquer que le nombre maximal d'itération n'a pas d'influence sur
les valeurs des coefficients de portance et de traînée. Les courbes sont parfaitement
confondues. Il est à noter que pour des itérations de 10 à 60 il manque les valeurs des
coefficients de portance et de traînée pour certains angles d'attaque, soit 12°, 13° et/ou 14°.
Donc il est nécessaire d'augmenter les itérations pour obtenir la convergence de la solution
dans cette ?one.
E.2.2. Effet du nombre de Mach
Pour vérifier l'impact du nombre de Mach, cinq simulations numériques ont été
effectuées en faisant varier le nombre de Mach de 0 à 0.3 (cas de l'écoulement subsonique
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incompressible). Les paramètres fixes pour ces cinq simulations sont répertoriés dans le
Tableau 25. Les résultats sont présentés aux Figure 67 et Figure 68.
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Figure 67 : Coefficient de portance du profil NACA 63 415 à un nombre de Reynolds de
3*i06 et en fonction de l'angle d'attaque et du nombre de Mach
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Figure 68 : Coefficient de traînée du profil NACA 63 415 à un nombre de Reynolds de
3*î06 et en fonction de l'angle d'attaque et du nombre de Mach
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ïl est à remarquer que dans la zone de l'angle d'attaque compris entre 14° à 20° le
coefficient de portance diminue lorsque le nombre de Mach augmente (Figure 67). L'écart
devient plus grand avec l'augmentation de l'angle d'attaque. Pour des angles d'attaque
compris entre 0° à 9°, le coefficient de portance augmente légèrement avec l'augmentation
du nombre de Mach. Pour des angles d'attaque entre 0° à 9° le coefficient de traînée ne
varie pas avec le nombre du Mach (Figure 68). À partir d'un angle de 10° le coefficient de
traînée augmente considérablement avec le nombre de Mach. Globalement le coefficient de
traînée est plus affecté par le nombre de Mach que le coefficient de portance.
Il est à noter que pour un nombre de Mach de 0.1 et 0.13 il manque les valeurs des
coefficients de portance et de traînée pour un angle de 12°, pour un nombre de Mach de 0.2
il manque les valeurs des coefficients de portance et de traînée pour un angle de 12° et 6°,
et pour un nombre de Mach de 0.3 il manque les valeurs des coefficients de portance et de
traînée pour un angle de 12° et 5°. Pour obtenir la convergence de la solution dans ces
zones il est nécessaire d'augmenter le nombre d'itérations maximal.
E.2.3. Effet du nombre de Reynolds
L'effet du nombre de Reynolds a été évalué en faisant varier celui-ci. Les paramètres
fixes pour les simulations sont répertoriés dans le Tableau 25. Les résultats sont présentés
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Figure 69 : Coefficient de portance du profil NACA 63 415 à un nombre de Mach de 0 en
fonction de l'angle d'attaque et du nombre de Reynolds
0.18
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Figure 70 : Coefficient de traînée du profil NACA 63 415 à un nombre de Mach de 0 en
fonction de l'angle d'attaque et du nombre de Reynolds
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Pour un angle d'attaque de 0° à 6° le coefficient de portance ne varie pas. Il
commence à varier pour un angle d'attaque de 7° à 20°. Le coefficient de portance
augmente lorsque le nombre de Reynolds augmente et l'écart devient plus grand avec
l'augmentation de l'angle d'attaque (Figure 69). Le coefficient de traînée ne varie pas pour
un angle d'attaque de 0°à 8°. Pour un angle d'attaque de 8° à 20° le coefficient de traînée
diminue lorsque le nombre de Reynolds augmente (Figure 70). Donc l'augmentation du
nombre de Reynolds améliore les performances aérodynamiques : le coefficient de portance
augmente et le coefficient de traînée diminue.
E.2.4. Validation des résultats
Les résultats obtenus, pour un nombre de Reynolds de 3*1Q6, sont comparés aux
données expérimentales d'Abbott&Von Doenhoff [57] et aux données numériques de RISO
[56] obtenues avec le code XFOÏL. Le nombre de Mach étant absent dans les références
citées, il a été calculé à partir du nombre de Reynolds pour une température ambiante de
22°C. Le nombre de Mach calculé est de 0.13 qui correspond à une vitesse de 45 m/s.
Les données de référence, ainsi que les résultats obtenus pour un nombre de Mach de
0 et pour le Mach calculé de 0.13, sont présentés aux Figure 71 et Figure 72.
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Figure 71 : Comparaison des coefficients de portance du profil NACA 63 415 pour un
nombre de Reynolds de 3*10*
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Figure 72 : Comparaison des coefficients de traînée du profil NACA 63 415 pour un
nombre de Reynolds de 3*106
II est à noter qu'à partir de l'angle d'attaque de 10° il y a une difference entre les
données de référence (Figure 71). Les coefficients de portance de RISO sont supérieurs aux
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ceux d'Abbott&Von Doenhoff et pour un angle d'attaque de 14° le coefficient de portance
d'Abbott&Von Doenhoff diminue considérablement par rapport à celui de RISO qui
continue à augmenter.
Les résultats de XFOIL suivent bien ceux de RISO. La courbe du coefficient de
traînée (Figure 72) pour un nombre de Mach de 0 est presque confondue avec la courbe
numérique de RISO. L'erreur moyenne est de 1.6%. L'erreur moyenne par rapport aux
données d'Abbott&Von Doenhoff est de 14.5%. La courbe du coefficient de portance
(Figure 71) la plus proche de la solution numérique de RISO est celle avec le nombre de
Mach égal à 0. L'erreur moyenne est de 2.4%. L'erreur moyenne par rapport aux données
d'Abbott&Von Doenhoff est de 2.1% (Tableau 26).
Tableau 26 : Erreur relative des coefficients de portance et de traînée du profil NACA

























Le Tableau 27 présente le coefficient de portance maximale avec l'angle d'attaque
correspondant (l'angle de décrochage) ainsi que le rapport maximal des coefficients de
portance et tramée avec l'angle correspondant. La Figure 73 présente le rapport des
coefficients de portance et traînée en fonction de l'angle d'attaque. Les résultats de XFOIL
correspondent aux résultats de références de RISO.
* Erreur relative calculée par rapport aux données d'Abbott et pour un nombre de Mach égal à 0
b
 Erreur relative calculée par rapport aux données de RISO et pour un nombre de Mach égal à 0
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Tableau 27 : Coefficient de portance maximal et rapport maximal des coefficients de
portance et traînée du profil NACA 63 415 pour un nombre de Reynolds de 91=3* !06
coefficient de portance maximale
angle de décrochage
rapport maximal des coefficients de portance et
traînée
angle d'attaque correspondant au rapport maximal
















II est à remarquer que l'angle de décrochage pour les données de référence n'est pas
le même (Tableau 27). L'angle de décrochage pour les données expérimentales d'Abbott
est de 14° tandis que celui des données numériques de RISO est de 17°. L'angle de
décrochage pour les résultats de XFQÏL est de 18° et est dans le même ordre de grandeur
que les données numériques de référence.
L'angle d'attaque correspondant au rapport maximal des coefficients de portance et
traînée pour les résultats expérimentaux d'Abbott, les résultats numériques de RISO et les
résultats de XFQBL est le même, à savoir 4°.
F.3. Impact de la température
L'impact de la température sur les coefficients de portance et de traînée a été évalué
en faisant varier celle-ci. Deux températures ont été choisies, soit 15°C et 33°C. Les
coefficients de portance et de traînée ont été calculés pour cinq positions radiales sur la pale
de Féolienne MEG (chapitre 3) et pour les deux températures choisies. Les simulations ont
été effectuées dans le mode visqueux avec 140 panneaux. Les nombres de Reynolds et de
' II s'agit du résultat de XFOIL obtenu pour un nombre de Mach égal à 0
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Mach, à chaque position radiale et pour les deux températures choisies, sont répertoriées au
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Angle d'attaque (deg)
Figure 73 : Rapport des coefficients de portance sur traînée du profil NACA 63 415
Tableau 28 : Nombres de Reynolds et de Mach à cinq positions radiales sur la pale de
Téolienne MEG pour deux températures



















































Les résultats des coefficients de portance et de traînée pour les deux températures
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Figure 74 : Impact de la température sur les coefficients de portance et traînée du profil
NACA 63 415 de l'éolienne MEG
Les courbes pour les deux températures coïncident parfaitement. Les erreurs relatives
maximales à cinq positions radiales sur la pale de l'éolienne MEG sont répertoriées au
Tableau 29. L'erreur maximale pour le coefficient de portance ne dépasse pas 1% et celle
pour le coefficient de traînée ne dépasse pas 2%. Ces erreurs correspondent à une position
radiale de 8.5 m. Étant donné que c'est une section proche du moyeu, elle contribue que
très peu à la puissance totale calculée (Figure 27 de la section 3.3.6). Par conséquent
l'influence des erreurs à cette position radiale reste minime sur le calcul de la puissance
totale. Donc, en conclusion, la température n'a aucun impact sur les coefficients de
portance et de traînée du profil NACA 63 415.
Tableau 29 : Erreurs relatives maximales des coefficients de portance et traînée























Des simulations numériques sur le profil de pale d'éolienne NACA 63 415 ont été
effectuées. Les résultats obtenus ont été comparés aux données expérimentales et aux
données numériques de référence. Il a été montré que les résultats de la simulation suivent
bien les résultats numériques de référence. La courbe du coefficient de traînée est presque
confondue avec îa courbe numérique de RISO. L'erreur relative moyenne ne dépasse pas
1.6%. La courbe du coefficient de portance suit la courbe numérique de RISO avec une
erreur relative moyenne qui ne dépasse pas 2.4%. Par conclusion, l'utilisation du code
commercial XFOIL a été validée.
De plus, le nombre maximal d'itération est juste un critère d'arrêt, qui n'a aucun
impact sur les résultats, et qui est nécessaire pour la convergence des résultats. S'il manque
certaines valeurs des coefficients de portance et de traînée il suffit d'augmenter les
itérations pour obtenir la convergence de la solution.
Le nombre de Reynolds et de Mach ont des impacts sur les résultats. Lorsque le
nombre de Reynolds augmente le coefficient de portance augmente et le coefficient de
traînée diminue. Lorsque le nombre de Mach augmente le coefficient de portance diminue
et le coefficient de traînée augmente. La température n'a aucun impact sur les coefficients
de portance et de traînée.
ANNEXEF
Simulation numérique des courbes de puissance avec le logiciel PROPID
F.l. Introduction
Cette annexe porte sur la simulation de la courbe de puissance avec le logiciel
PROPID, qui a été conçu pour le design et l'analyse des éoliennes à axe horizontal [46]. Le
modèle d'éolien utilisé est le modèle générique MEG représentatif de la Vestas
V80 1.8 MW pour une classe de vent DEC 2A, décrit au chapitre 3. Les coefficients de
portance et de traînée, nécessaires au logiciel PROPID pour calculer les courbes de
puissance de l'éolienne, sont calculés avec le logiciel XFOIL. Les données d'entrées pour
PROPID sont répertoriées dans le Tableau 30. Les courbes de puissance obtenues sont
comparées aux données de Vestas [51] pour trois températures, soit 5°C, 15°C et 33°C.











Exposant du profil de vent
Angle de calage
Nombre de sections
Longueur de la corde par section
Angle de vrillage par section
Coefficients de portance et de traînée des profils par
section
Pertes en bout de pale
Pertes au niveau du moyeu















































F.2. Impact de la température
L'impact de la température sur la puissance a été évalué en faisant varier celle-ci.
Trois températures ont été choisies, soit 5°C, 15°C et 33°C.
Les coefficients de portance et de traînée utilisés par PROPID ont été déterminés avec
XFOIL à une température de 15°C seulement car dans l'Annexe E il a été démontré que
ceux-ci ne varient pas avec la température. Ils ont été calculés pour cinq positions radiales
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Figure 75 : Coefficients de portance du profil NACA 63 415 de Téolienne MEG en
fonction de l'angle d'attaque et de la position radiale à une température de 15°C
F. 2.1. Courbe de puissance
Les courbes de puissance de l'éolienne MEG pour différents angles de calage sont
obtenues à l'aide du logiciel PROPID pour les trois températures choisies. Ces courbes sont
présentées aux Figure 77, Figure 78 et Figure 79.
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Figure 76 : Coefficients de traînée du profil NACA 63 415 de l'éoiienne MEG en fonction
de l'angle d'attaque et de la position radiale à une température de 15°C
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Figure 77 : Courbes de puissance de l'éolienne MEG en fonction de i'angle de calage à une
température de 5°C
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Figure 79 : Courbes de puissance de l'éolienne MEG en fonction de l'angle de calage à une
température de 33°C
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Étant donné qu'il s'agit d'une éolienne à pas variable, une stratégie de contrôle pour
l'angle de calage du MEG est proposée. Elle est applicable pour une éolienne propre ainsi
que givrée, et est présentée au Tableau 31.













IV. Données de sortie
Angle de calage en fonction de la
température et de la vitesse du vent
Pour chaque vitesse du vent trouver l'angle de calage pour
lequel la puissance simulée vérifie simultanément les trois
conditions suivantes :
1. elle est maximale ;
2. elle est inférieure ou égale à la puissance théorique ;
3. elle est inférieure ou égale à la puissance nominale.
Les courbes de puissance de MEG, présentées aux Figure 80, Figure 81 et Figure 82,
sont obtenues à partir des courbes simulées avec PROPID (Figure 77, Figure 78, Figure 79)
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Figure 81 : Courbes de puissance à la température de 15°C
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Figure 82 : Courbes de puissance à la température de 33°C
Les courbes de puissance de MEG en fonction de la température, présentées à la
Figure 83, montrent que la puissance varie avec la température. Elle diminue lorsque la
température augmente. Ceci est dû au fait que la puissance est proportionnelle à la densité
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Figure 83 : Courbes de puissance de I'éolienne MEG en fonction de la température
F.2.2. Validation des résultais
Les courbes de puissance de i'éolienne MEG sont comparées aux données théoriques
et aux données de Vestas pour trois températures (Figure 80, Figure 81 et Figure 82). Les
résultats de la puissance théorique calculées, celles de Vestas et celles simulées sont
présentés au Tableau 32.
Les erreurs relatives, calculées par rapport aux données de Vestas et aux données
théoriques, pour trois températures, sont répertoriées au Tableau 33. Par rapport aux
données théoriques l'erreur relative moyenne à 5°C ne dépasse pas 2.3%, celle à 15°C est
inférieure à 0.7% et celle à 33°C ne dépasse pas 0.3%. Par rapport aux données de Vestas
l'erreur relative moyenne à 5°C est inférieure à 1.2%, celle à 15°C ne dépasse pas 0.7% et
celle à 33°C est inférieure à 5.2%. Lorsque la vitesse de démarrage (4 m/s) n'est pas
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considérée l'erreur relative moyenne diminue. Elle ne dépasse pas 0.7% à 5°C, Q.6% à
15oCet4%à33°C.
Tableau 32 : Puissance théorique, de la Vestas et du
fonction de la vitesse de vent et





















































































































































































































































































































Des simulations numériques, afin de calculer la courbe de puissance, ont été
effectuées pour trois températures, soit 5°C, 15°C et 33°C. Le modèle d'éolienne MEG
développé pour représenter l'éolienne Vestas V801.8MW est adéquat. Les résultats
145
obtenus pour la puissance, comparés aux données de Vestas, ont montré que l'erreur
relative moyenne est inférieure à 4%. Pour des vitesses de vent supérieur à 5 m/s le logiciel






























: Erreurs relatives de la puissance de Féolienne MEG à trois températures
Erreur relative de la puissance (%)
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